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h  Altura de viga 
As  Área de acero 
b  Base 
Q  Caudal 
Qmd  Caudal máximo diario 
Qmh  Caudal máximo horario 
cm  Centímetro 
C  Coeficiente de rugosidad 
PVC  Cloruro de polivinilo (material de tubo plástico) 
Vmax  Corte máximo 
Vrc  Corte nominal del concreto 
CP  Cota piezométrica 
dc  Demanda de cloro 
D  Diámetro 
Dot  Dotación 
Ec  Ecuación 
E  Empuje de la tierra 
t  Espesor de losa 
e  Excentricidad 
FDM  Factor de día máximo 
FHM  Factor de hora máxima 
Fc  Flujo de cloro 
EQ  Fuerza de sismo 
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FH  Fuerza horizontal 
FL  Fuerza longitudinal 
Hab  Habitante 
HG  Hierro Galvanizado 
I  Impacto 
km  Kilómetro 
km²  Kilómetro cuadrado 
Lts  Litros 
L  Luz libre entre vigas 
m  Metro 
m.c.a.  Metros columna de agua 
m²  Metro cuadrado 
m³  Metro cúbico 
MSNM  Metros sobre el nivel del mar 
mm  Milímetros 
Mcm  Momento por carga muerta 
Mcv  Momento por carga viva 
Mt  Momento total 
Mu  Momento último 
d  Peralte 
Hf  Pérdida de carga 
N  Período de diseño 
Wc  Peso de concreto armado 
Wcc  Peso del concreto ciclópeo 
Fy  Resistencia del acero      
f`c  Resistencia del concreto 
seg  Segundo 
Vs  Valor soporte del suelo 







AASHTO American Association of State Highway and 
Transportation Officials (Asociación Oficial 
Americana de Carreteras y Transportes). 
 
AASHTO 318-05  American Association of State Highway and 
Transportation Officials 
 
Accesorios  Elementos secundarios en los ramales de tuberías, 
tales como codos, niples, coplas, tees, válvulas, 
entre otros. 
 
Acera Espacio más elevado que la capa de rodadura 
donde circulan los peatones. 
 
Acero de refuerzo Cantidad de acero requerido para un esfuerzo 
determinado.  
 
ACI American Concrete Institute (Instituto Americano del 
Concreto). 
 
Aforo  Operación que consiste en medir el caudal de una 
fuente. 
 





Agua potable  Es aquella sanitariamente segura, además de ser 
inodora, incolora y agradable a los sentidos. 
 
Área  Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. 
 
Azimut Ángulo horizontal referido a un norte magnético o 
arbitrario, su rango va desde 0° a 360°. 
 
Banco de marca  Punto en la altimetría cuya altura se conoce y se 
utilizará para determinar alturas siguientes. 
 
Bases de diseño Son las bases técnicas adaptadas para el diseño del 
proyecto. 
 
Carga estática  Es la diferencia de alturas que existe entre la 
superficie libre de una fuente de abastecimiento y un 
punto determinado del acueducto. Viene expresada 
en metros columna de agua (m.c.a.). 
 
Caudal  Es el volumen de agua que pasa por unidad de 
tiempo, en un determinado punto de observación, en 
un instante dado. 
 
Conducción Infraestructura utilizada para conducir el agua desde 
la fuente al tanque de distribución. 
 
Cota de cimentación  Altura donde se construyen los cimientos referidos a 




Cota de terreno  Altura de un punto del terreno, haciendo referencia a 
un nivel determinado. 
 
Cotas Invert  Son las alturas o cotas de la parte inferior de una 
tubería ya instalada. 
 
Densidad de vivienda Relación existente entre el número de viviendas por 
unidad de área. 
 
Desinfección  Eliminación de bacterias patógenas que existen en el 
agua, mediante procesos químicos. 
 
Deslizamiento Fuerza que tiende a deslizar horizontalmente el 
muro. 
 
Diafragmas Unidades usadas para evitar la deformación de vigas 
en la superestructura. 
 
Dotación  Es la cantidad de agua necesaria para consumo de 
una persona por día. 
 
Empuje Fuerza ejercida por el suelo a la estructura. 
 
E.P.S.  Ejercicio Profesional Supervisado 
 
Especificaciones  Son normas generales y técnicas de construcción 
con disposiciones especiales o cualquier otro 
documento que se emita, antes o durante la 




Estiaje Es la época del año, en la que los caudales de las 
fuentes de agua descienden al nivel mínimo. 
 
Estribo Muro que soporta a la superestructura y transmite su 
peso al suelo. 
 
Fuerza de sismo Carga que es inducida por un sismo y que provoca 
esfuerzos en la subestructura. 
 
Infom  Instituto de Fomento Municipal 
 
Impacto Carga provocada por el impacto del camión 
estandarizado sobre la superestructura. 
 
Losa Elemento estructural, plano que soporta 
directamente las cargas y las transmite a diferentes 
apoyos. 
 
Nivelación  Es un procedimiento de campo que se realiza para 
determinar las elevaciones en puntos determinados. 
 
Pérdida de carga  Es el cambio que experimenta la presión, dentro de 
la tubería, por motivo de la fricción. 
 
Perfil  Delineación de la superficie de la tierra, según su 
latitud y altura, referidas a puntos de control. 
 
Puente Estructura que permite pasar el tráfico de un punto a 
otro, a través de cualquier interrupción. 
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Sobrecarga Carga adicional a la aplicada, que se toma como 
factor de seguridad. 
 
Subestructura Es un conjunto de elementos que han sido 
diseñados para soportar la superestructura de un 
puente y transmitir las cargas al suelo. 
 
Superestructura Conjunto de elementos, diseñados para soportar las 
cargas de tráfico y transmitirlas a la subestructura. 
 
Topografía  Arte de representar un terreno en un plano, con su 
forma, dimensiones y relieve. 
 



























El presente trabajo de graduación es el resultado del Ejercicio Profesional 
Supervisado realizado en el municipio de Escuintla del departamento de 
Escuintla. Tiene como objetivo fundamental, proporcionar soluciones técnicas a 
las necesidades reales de la población. 
 
Está dividido en dos fases; en la primera fase se llevó a cabo una 
investigación de campo para determinar cuáles son las principales necesidades, 
en lo que concierne a servicios de saneamiento e infraestructura, de las 
comunidades. La segunda fase denominada Servicio Técnico Profesional, 
contiene el desarrollo del diseño de un puente vehicular y de un sistema de 
distribución de agua potable, ambos proyectos fueron seleccionados con base 
en el diagnóstico practicado conjuntamente con autoridades municipales y 
pobladores beneficiarios. 
 
El diseño del puente vehicular comprende básicamente el análisis y diseño 
de los elementos estructurales que lo componen, como lo son zapatas, vigas, 
columnas, losa y todo lo concerniente a la estructura, tomando en cuenta las 
condiciones edáficas del área donde se construirá, el cual se sustenta con un 
previo estudio del suelo del lugar; asimismo, se tomaron en cuenta las normas y 
reglamentos de construcción utilizados en Guatemala para el diseño de 
puentes.  
 
El diseño del sistema de distribución de agua potable comprende, desde la 
captación del nacimiento, hasta la línea de conducción y la línea de distribución. 
Las actividades previas a llevarse a cabo para el diseño de este proyecto fueron 
XX 
 
las siguientes: visita preliminar de campo, levantamiento topográfico, 
determinación de aforo de fuente, análisis de laboratorio de agua, entre otras. 
Con este proyecto se pretende beneficiar a 3 683 habitantes.  
  
Con este trabajo se proyecta darle una solución que sea, tanto técnica  
como económicamente factible, a algunas de las necesidades que presentan 
las comunidades del departamento de Escuintla, poniendo en práctica los 
conocimientos tanto teóricos como prácticos, adquiridos durante la formación 












Diseñar el puente vehicular sobre el Río Dínamo  para la colonia Popular  
y el sistema de  distribución  de  agua potable en  la  comunidad Ceylán, 




1. Realizar un diagnóstico de las necesidades de infraestructura y  servicios 
básicos del área rural del municipio de Escuintla, Escuintla.    
 
2. Capacitar a los miembros de los Cocodes de la colonia Popular y la 
comunidad Ceylán, sobre aspectos de operación y mantenimiento de los 
proyectos de puente y sistemas de distribución de agua potable.  
 
3. Mejorar la calidad de vida de los pobladores beneficiados con el proyecto 
de sistema de abastecimiento de agua potable en el caso específico de 
la comunidad Ceylán, Escuintla, Escuintla. 
 
4. Contribuir con el desarrollo de la colonia Popular, Escuintla, Escuintla, 
por medio del diseño de un puente vehicular, el cual mejorará la vía de 
acceso a dicho lugar, dando a los pobladores el acceso a un mejor 














En todo proceso de transformación encaminado a mejorar el nivel de vida 
de los habitantes de determinada región, juegan un papel importante las 
políticas de desarrollo, que tienen por objeto promover un cambio positivo en el 
modo de vida de los pueblos. Entre los proyectos que contribuyen a realizar 
dichos cambios en las comunidades, están aquellos destinados a satisfacer las 
necesidades básicas de cada uno de sus pobladores. 
 
Debido a que el desarrollo económico y social del país se ve afectado por 
la falta de vías de comunicación en los lugares con recursos naturales que 
tienen potencial económico significativo, surge la necesidad de planificar y 
desarrollar estructuras como puentes, para mejorar el tránsito y el acceso de 
vehículos, contribuyendo así al desarrollo del lugar. 
 
Los sistemas de abastecimiento de agua potable son un elemento vital en 
la vida del hombre, tanto para su desarrollo individual como colectivo, debido a 
que la escasez o falta de esta que puede provocar problemas de salubridad en 
una comunidad, problemas de desarrollo industrial e incluso afectar la 
apariencia estética de la localidad.  
 
Este trabajo de graduación presenta el diseño de un puente vehicular y el 
sistema de distribución de agua potable, para la colonia Popular  y comunidad 
Ceylán, respectivamente, del municipio de Escuintla, Escuintla. En respuesta a 
las diferentes circunstancias expuestas en los párrafos anteriores, estos 
proyectos fueron seleccionados con base en una evaluación y priorización de 













1.1. Monografía del lugar 
 
Se presenta a continuación, información general del municipio como: 
historia, geografía y costumbres, entre otras, para que, de esta forma, poder 
conocer la evolución a través del tiempo de la población hasta la actualidad. 
 
1.1.1. Aspectos históricos  
 
La Antigua Itzcuintlán, capital de Izquintepeque, asiento del señorío Pipil, 
fue un rico e importante territorio en la época precolonial. Su conquista y su 
misión solo fueron posibles cuando ya los españoles, preocupados por la brava 
resistencia de los Pipiles, decidieron incendiar sus poblaciones y cultivos, 
obligándolos de esta manera a su rendición a los dominios de su Majestad don 
Carlos, Rey de España; allá por el año 1527. Al decretarse la primera 
Constitución Política del Estado de Guatemala el 11 de octubre de 1825 fue 
reconocida la población escuintleca, la cual fue luego elevada a la categoría de 
Villa, el 12 de noviembre de 1825 y, más tarde, el 19 de febrero de 1887, 
elevada a la categoría de Ciudad. 
 
Este departamento es de reciente creación, fue establecido el 4 de 
noviembre de 1825, agrupándose dentro del mismo, varios poblados existentes 
desde el periodo colonial. 
 
Decir Escuintla es evocar una tierra plena de palmeras, golondrinas, 





guardan una de las grandes incógnitas de nuestras raíces culturales. Durante el 
periodo precolombino este lugar estaba lleno de tepezcuintles que es un animal 
parecido al perro, que era engordado, para consumir su carne. Como al 
tepezcuintle, muchas especies han desaparecido con el correr del tiempo, pero 
actualmente este departamento de la Costa Sur se ha convertido en un pujante 
productor de ganado vacuno y múltiples cultivos que cubren una buena parte 
del renglón económico del país. 
 
 Origen del nombre 1.1.1.1.
 
El nombre de esta pujante tierra, Escuintla, viene del vocablo pipil y 
náhuatl ITZCUINTEPEQUE, del que se traduce como “Cerro de los Perros”. Por 
la cantidad de tepezcuintles que encontraron los españoles a su paso por estas 
tierras, quienes creyeron que era perros, los cuales eran criados por los nativos 
habitantes de la tierra denominada Itzcuintlán. 
 
1.1.2. Aspectos físicos 
 
Se presenta a continuación información sobre los aspectos físicos del 
municipio como extensión territorial, ubicación geográfica, clima, entre otros. 
 
 Extensión territorial 1.1.2.1.
 
El municipio de Escuintla, sede de la cabecera departamental, está 
ubicado al norte del departamento. Su extensión territorial es de 330 km2. 
 
Su jurisdicción municipal comprende una ciudad denominada Escuintla 





conforman las aldeas: Florido Aceituno, Las Chapernas, El Rodeo, Belice y 
Guadalupe;  y las lotificaciones: El Canadá, San Gabriel, La Esperanza. 
 
Las fincas registradas son 79, todas con más de una caballería, 
concentrándose muchas de estas en el área rural, como la Aldea Chapernas, 
Cerritos, Cantón Los Voladores, El Calvillo, Torolita, Finca El Salto, entre otras. 
 
 Altura, distancias y vías de comunicación 1.1.2.2.
 
Este municipio registra alturas que van desde 400 hasta 2 800 pies sobre 
el nivel del mar, en sus extremos sur y norte, respectivamente. La cabecera 
Municipal (ciudad de Escuintla) está situada a 1 112 pies sobre el nivel del mar 
y dista de la capital de la República (ciudad de Guatemala) 56 km sobre vía 
totalmente asfaltada, que es la carretera Internacional del Pacífico, Ruta CA-2. 
 
Tanto aldeas como caseríos y fincas de su jurisdicción tienen acceso a la 
cabecera municipal por caminos de terracería transitable en cualquier época del 
año. Circula toda clase de vehículos automotores y operan varias líneas de 





Colinda al norte con los municipios de Alotenango, Sacatepéquez,  
Yepocapa, Chimaltenango y Palín, Escuintla; al sur con los municipios de 
Masagua y la Democracia, ambos del departamento de Escuintla y al oeste con 
los municipios de Siquinalá y Santa Lucia Cotzumalguapa, pertenecientes al 






 Topografía e hidrología 1.1.2.4.
 
Este departamento tiene dos áreas topográficas, la norte y la sur. La 
primera sobre la sierra Madre, posee grupos volcánicos entre los cuales 
destaca el Pacaya, además posee serranía de complicadas y elevadas crestas, 
altiplanicies dilatadas, desfiladeros y barrancos profundos, cráteres que revelan 
la actitud del suelo y lagunas. En la parte sur, llamada Costa Grande, corren 
varios ríos que desembocan en el pacífico y las planicies son extensas. En este 
departamento se forma el famoso canal de Chiquimulilla, que corre paralelo al 
mar hasta la frontera con El Salvador. Su territorio es plano en un 80 %, pues 
solamente hacia el norte y al este, se encuentran algunas elevaciones. 
 
Le riegan varias corrientes fluviales menores y también algunos ríos 




Con la estación meteorológica Camantulul del Insivumeh (Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidráulica), ubicada en el 
km. 90 ruta Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, se obtuvieron los datos 
climáticos del área de hace 10 años atrás (2 006 a 2 015) con los cuales se 
determinó la media de los datos climáticos siguientes: temperatura máxima   
37,8 °C, temperatura mínima 20,4 °C, humedad relativa 72 %, lluvia 4 282 mm, 
dirección y velocidad del viento hacia el sur con 2,2 km/h.   
 
 Principales actividades económicas 1.1.2.6.
 
Tanto por la fertilidad de su suelo como por sus excelentes condiciones 





económica, cuyas fuentes principales son la agricultura, la ganadería y la 
industria, todas igualmente importantes. 
 
La producción agrícola es variada y abundante, los principales cultivos 
son: caña de azúcar, café, maíz, fríjol, yuca, banano, plátano, cardamomo, 
achiote, chinchona o quina, chile, tomate y gran variedad de frutas tropicales, 
tales como: naranja, coco, mango, papaya, piña, limón, guanaba, chico, zapote, 
jocote marañón y otras de muy buena calidad y gran demanda en el mercado. 
Cultivándose también algunas plantas forrajeras y son abundantes los pastos 
naturales. 
 
Todavía se encuentran en sus bosques maderas finas para ebanistería, 
como cedro, caoba, matilísguate, palo blanco, conacaste y otras, así como 
algunas de construcción. 
 
La ganadería se atiende en gran escala, pues hay grandes haciendas 
dedicadas a la crianza, esquilmo y engorde de ganado bovino. La mayoría 
poseen hatos de razas de altos rendimientos, tanto de leche como de carne, 
cuya producción en gran parte se destina al mercado de exportación. 
Atendiéndose también la crianza de equinos tanto de sillas como de pista, con 
reproductores pura sangre, de diferentes razas. En menor escala se explota la 
ganadería porcina y la aviar, aunque en los últimos tiempos se ha incrementado 
esta última pues se ha instalado varias granjas avícolas, con buena producción. 
 
En la agroindustria se proyecta en los ingenios azucareros, los beneficios 
de café, arroz, bananeras. Funcionan también, en esta jurisdicción, varias 
plantas industriales de gran importancia donde la mayoría aprovecha materias 





El turismo también es un importante factor de desarrollo gracias al 
atractivo natural y a los pintorescos y modernos balnearios con que cuenta este 
lugar. 
 
 Integración social 1.1.2.7.
 
El municipio de Escuintla registra una población total de 538 746 
habitantes integrada por hombres y mujeres de origen pipil y mestizos. 
 
En cuanto a religiones, la católica es mayoritaria, con gran arraigo y 
tradición, pero se practican otras doctrinas protestantes como testigos de 
Jehová, bautistas, adventistas, mormones, pentecostales y carismáticos. 
   
Los habitantes de este municipio son generalmente laboriosos con gran 
vocación agrícola, se adaptan con facilidad a diversas actividades y a través de 
la instrucción se tornan emprendedores y más entusiastas. Se interesan por la 
información social valiéndose para ello de la radio, periódico y la televisión, 
habiendo en el medio un canal de televisión propio (canal 33), varias 
radiodifusoras y se editan también varias revistas periodísticas. 
 
La mayoría de las aldeas, caseríos y fincas cuentan con servicios de agua 
potable y energía eléctrica, escuelas de instrucción primaria, institutos oficiales 
y por Cooperativa, así como colegios de ciclo básico y diversificado, también 
existen extensiones universitarias de la USAC, Mariano Gálvez, Rafael Landívar 
y Galileo con diversas carreras a nivel superior. 
 
Existe gran afición por los deportes, así como la música, principalmente de 





grupos musicales que visitan a los escuintlecos. La mayor actividad social se 
encuentra en la cabecera municipal. 
 
 Aspectos culturales 1.1.2.8.
 
En esta ciudad existen círculos intelectuales que siempre han velado por 
la preservación de la auténtica idiosincrasia escuintleca, la conservación de sus 
hermosas tradiciones, la exaltación de sus valores y la superación cultural de 
los habitantes, labor que también realiza con eficiencia el magisterio 
escuintleco. 
 
1.2. Investigaciones diagnósticas sobre necesidades de servicios 
 
A través de una encuesta realizada por el epesista, y entrevistas 
realizadas a las autoridades y líderes de la aldea, se determinaron las 
necesidades que a continuación se puntualizan. 
 
1.2.1. Descripción de las necesidades 
 
A continuación se detallan las principales necesidades que se encontraron 
en las comunidades que serán beneficiadas, de estas necesidades se eligió una 
por cada comunidad basándose en la prioridad de las mismas. 
 
 Colonia Popular 
o Diseño y construcción de  puente vehicular sobre el rio Dínamo, 
en vista de que el puente existente ha colapsado, se ve la mayor 
necesidad de realizar este proyecto; pues es vía de acceso, 
comunicación y desarrollo, por lo cual la municipalidad y 





o Salón comunal: la población se ve afectada por la falta de un lugar 
apropiado para el montaje de actividades socioculturales y 
eventos importantes. 
 
 Comunidad Ceylán 
o Diseño y construcción de sistema abastecimiento de agua potable; 
actualmente no cuenta con un sistema adecuado, eficiente y 
capaz de satisfacer las necesidades de toda la comunidad, debido 
a que ha finalizado su período de diseño. 
o Construcción de cancha de básquetbol; en busca de proporcionar 
sitios recreativos y fomentar el deporte en la niñez y la juventud. 
 
1.2.2. Justificación social 
 
Para realizar la justificación social de un proyecto, es necesario describir el 
nivel de gravedad que ha alcanzado él o los problemas identificados, haciendo 
una breve descripción de los efectos y quienes son los beneficiarios directos e 
indirectos con la ejecución de un proyecto que elimine o minimice dichos 
problemas. 
 
1.2.3. Justificación económica 
 
Al realizar la justificación económica de un proyecto, se deben considerar 
los recursos financieros, físicos y humanos con que se cuentan, no solo para el 
período de ejecución sino también para el período de funcionamiento de 
determinado proyecto. 
 
Generalmente cuando se trata de proyectos de carácter social, como lo 





beneficios económicos que representan la ejecución de un proyecto, pero se 
puede decir que el beneficio económico de este tipo de obras es palpable en la 
disminución de enfermedades gastrointestinales de la población, lo cual se 
traduce en una reducción en gastos de salud pública. 
 
 Priorización de las necesidades 1.2.3.1.
 
Priorizar un problema dentro de un grupo de problemas, es establecer un 
orden de importancia o jerarquía entre los mismos. Dicha priorización debe ser 
resultado de un acuerdo grupal, en el cual se deben considerar el número de 
beneficiarios, antigüedad del problema, y que la solución del mismo sea factible 
desde el punto de vista técnico, económico y político. 
 
Considerando los criterios tanto de la alcaldía como de los Cocodes, se 
definió el orden de prioridad siguiente: 
 
 Diseño y construcción del puente vehicular para la colonia Popular 
 Sistema de distribución de agua potable para la comunidad Ceylán 
 Construcción de salón comunal pala la colonia Popular 
 Construcción de cancha de básquetbol para la comunidad Ceylán 
 
Se priorizaron los proyectos de diseño y construcción del puente vehicular 
para la colonia Popular y del sistema de distribución de agua potable para la 
comunidad Ceylán, siendo ambas de primera necesidad para el desarrollo y 


















2.1. Diseño de puente vehicular para el rio Dínamo en la colonia 
Popular 
 
A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo para el diseño 
del puente vehicular. 
 
2.1.1. Descripción general del proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño de un puente vehicular de concreto 
reforzado, en la colonia Popular; con una luz libre entre apoyos de 12 m y un 
ancho útil de rodadura de 4 m, con 0,60 m de banqueta, con 2 vigas principales 
y 3 diafragmas estará diseñado para soportar una carga viva AASHTO HS 15-
44. 
 









El puente vehicular se diseñará de acuerdo a los códigos vigentes en 
Guatemala, AASHTO 318-05, ACI y siguiendo parámetros de la Dirección 
General de Caminos que es un manual a nivel centroamericano. 
 
2.1.2. Especificaciones de construcción 
 
Será de concreto armado, constituido por una superestructura y una 




Es la parte del puente que permite el paso del camino sobre una vía o río 
y esta descansa sobre los estribos en un sistema de apoyo. Está constituida por 
vigas, diafragmas, tablero, aceras, postes, barandas y capa de rodadura. A 
continuación se describe el funcionamiento de los componentes principales de 
la superestructura de un puente: 
 
 Vigas: reciben esta denominación por ser los elementos que salvan el 
vano, habiendo vigas principales y secundarias. 
 Diafragmas: son elementos estructurales que se disponen en 
tableros de puentes interiormente en secciones cajón o 
transversalmente entre las vigas. 
 Los diafragmas son elementos que sirven de arriostre lateral a la 
estructura, capaces de transmitir las fuerzas sísmicas o fuerzas de viento 
hacia la subestructura. 
 Tablero: es la parte estructural que queda a nivel de sub-rasante y que 
transmite tanto cargas como sobrecargas a las vigas principales. Este es 








La subestructura constituye el soporte de la superestructura. A 
continuación se describe el funcionamiento de los componentes principales de 
la subestructura de un puente: 
 
 Estribos: llamados también contrafuertes. Situados en los extremos de la 
estructura, destinados a apoyar la superestructura y retener terraplenes 
de acceso al puente. Transmite el peso a los cimientos. 
 Pilas: estas corresponden a las columnas intermedias, en la parte 
superior donde se alojan los pedestales de los apoyos. 
 Pilotes: el principal objetivo al hacer uso de pilotes es proporcionar una 
adecuada cimentación para la estructura, en el caso en el que el suelo 
que se sitúa por debajo de ésta no pueda proporcionar una capacidad 
soporte suficiente. 
 Zapatas: estas permiten sostener la estructura de concreto armado sobre 
el pilar y su función es la de distribuir la elevada carga sobre la superficie. 
 
2.1.3. Estudios de ingeniería básica  
 
Para esta sección corresponden todos los estudios necesarios para el 
diseño del puente vehicular, como lo es la topografía, hidrología, hidráulica, 
suelos, tráfico, impacto ambiental y el estudio socioeconómico. 
 
 Levantamiento topográfico 2.1.3.1.
 
Un estudio topográfico aplicado de forma apropiada sobre la zona nos 
permitirá realizar satisfactoriamente, la ubicación de un puente para 





También nos será de gran utilidad para definir los aspectos de 
funcionamiento hidráulico del río cuando se presentan las crecientes, así como 
la exposición y factores de erosión sobre el terreno. 
 
Para el diseño del puente se estudió la planimetría y altimetría del lugar, 




El levantamiento planimétrico sirve en general para aquellos puntos de 
importancia. Para el levantamiento planimétrico, se utilizan diferentes métodos.  
En este caso se utilizó el método de conservación del azimut con vuelta de 
campana. El equipo utilizado fue un teodolito Wild modelo T-16, un estadal, 




El levantamiento que se realizó en este caso, fue de primer orden por 
tratarse de un proyecto de puente vehicular, en que la precisión de los datos es 
muy importante. Para el trabajo se utilizó un nivel de precisión marca Wild 
modelo T 16, un estadal, plomadas, así como cinta métrica. 
 
Teniendo los datos de altimetría, se procedió al trazo de las curvas de 
nivel, para así poder tener una representación gráfica de las elevaciones y 









 Estudio de suelos 2.1.3.2.
 
Es importante conocer las características del suelo para determinar las 
cargas que soporta y así no sobre pasar el esfuerzo admisible de este, 
dependiendo de este dato se diseñarán los estribos del puente vehicular los 
cuales transferirán las cargas al suelo.  
 
Los datos correspondientes a los estudios del suelo son todos aquellos 
que se obtienen del lugar donde se va a cimentar el puente vehicular, es decir 
caracteres generales de los materiales que forman el fondo y los márgenes de 
la corriente, así como el corte geológico indicando los materiales del subsuelo y 
el nivel de las aguas freáticas, carga admisible aproximada que puede soportar 
cada estrato del subsuelo a partir del ensayo de laboratorio realizado. 
 
 Ensayo triaxial 2.1.3.2.1.
  
En la siguiente tabla se presentan los resultados del ensayo triaxial 
realizado por el laboratorio de Mecánica de Suelos USAC: 
 
Tabla I. Propiedades físicas del suelo 
 
 
Descripción Símbolo Valor 
Cohesión C 5,40 Ton/m
2
 
Densidad humedad ϒs 2,06 Ton/m
3
 
Ángulo de fricción ϕ 24,05 ° 
Profundidad Z 3,50 m 
Ancho de zapata B 6,20 m 
Factor de capacidad de carga debido 
a la cohesión 
Nc 14,14 
Factor de capacidad de carga debido 
a la sobrecarga 
Nq 5,20 
Factor de capacidad de carga debido 
al peso del suelo 
Nγ 1,94 
 





La teoría de Terzaghi es uno de los primeros esfuerzos por adoptar a la 
Mecánica de Suelos, Terzaghi propuso el mecanismo de falla para un cimiento 
poco profundo de longitud infinita normal al plano del papel, después de todo el 
análisis que el doctor Terzaghi realizó, llegó a la siguiente ecuación, valores 




          C    c   γs        q         γs        s 
 
Donde 
qd = valor de esfuerzo límite 
C = coeficiente de cohesión del suelo 
Ø = ángulo de fricción interna 
Nc = factor de capacidad de carga debido a la cohesión 
γs = peso específico del suelo 
Z = desplante del cimiento 
Nq = factor de capacidad de carga debido a la sobrecarga 
B = base de la zapata 
Nγ = factor de capacidad de carga debido al peso del suelo 




       (    )(     ) (     )(    )(    )    (    )(     )(    ) 
q
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El valor soporte del suelo (Vs) queda determinada por medio de la 
expresión matemática formulada por Terzaghi, usando un FS= 4 obtenemos: 
 




   
      ton m 
 








 Estudio hidrológico  2.1.3.3.
 
Este estudio es importante ya que mediante este podemos saber el caudal 
máximo del río, así como también conocer los niveles de crecida máxima, lo 
que nos permitirá establecer la altura necesaria del puente. 
 
El estudio hidrológico para el control de aguas está relacionado con la 
mitigación de los efectos adversos causados por caudales altos o crecientes. 
Se considera que una creciente es cualquier caudal alto que desborde los 
terraplenes, ya sean artificiales o naturales a lo largo de la corriente. Las 
magnitudes de las crecientes están descritas por sus caudales, sus elevaciones 
y sus volúmenes. Cada uno de estos factores es importante en el estudio 
hidrológico para la elaboración del presente proyecto. 
 
El caudal de diseño constituye otro de los parámetros de gran importancia, 
conjuntamente con el estudio topográfico, para la determinación de la geometría 
de los elementos de la superestructura y la subestructura. 
 
Existe gran cantidad de métodos para determinar los caudales, para este 
caso se utilizó el método sección-pendiente. 
 
 Método sección-pendiente 2.1.3.3.1.
 
Este método surgió de la necesidad de estimar crecidas de ríos, donde 
prácticamente no se tienen datos suficientes para efectuar un cálculo de 
confianza, y donde se puede aplicar un buen margen de seguridad. 
 
Para la predeterminación de crecidas por este método, se necesita definir 





logra siguiendo el procedimiento de preguntar a los habitantes del lugar también 
buscar en archivos antiguos, entre otros. Se estableció una altura máxima de 
1,50 metros. Referida al estudio realizado en el lugar. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 
Una vez determinada la altura máxima se obtiene el valor del área de la 
sección de la corriente. En la misma forma como se hace en los aforos, para 
poder obtener el caudal máximo se utiliza la fórmula siguiente: 
 
Q = V x A 
 
El valor de la velocidad “V” de la corriente se obtiene por medio de la 
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R = radio hidráulico 
n = coeficiente de rugosidad 
S = pendiente 
 
Para la determinación de la pendiente del terreno, se utilizó la información 
del levantamiento topográfico, (ver en apéndice libreta topográfica). 
 
Cota 1 = 100,43 m 
Cota 2 = 100,14 m 
Distancia horizontal = 43,25 m 
 
S   
       m          m
      m
        
 
El valor del área de la sección de la corriente, se calcula a partir del dibujo 
de las secciones transversales, obtenidas del levantamiento topográfico y la 
determinación de la altura máxima que alcanza la corriente del río. 
 
Los datos utilizados para el cálculo del caudal máximo son los siguientes: 
 
Área = 10,582 m2 
Perímetro mojado = 20,38 m 
Pendiente = 2,41 % 
Coeficiente de rugosidad = 0,028 




Per metro de mojado
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 Por lo tanto, la altura mínima del puente es de 3,50 metros sobre el lecho 
del río obtenida de los datos de la topografía. 
 
2.1.4. Criterios y especificaciones de diseño 
 
Son recomendaciones necesarias para obtener un adecuado análisis y 
diseño, basado en códigos de construcción (AASHTO, ACI 318-05), siendo 




La Norma AASHTO 8,25 recomienda para cimientos y muros 8,00 
centímetros, para la losa 5,00 centímetros en la cama superior y 2,50 




Según la Norma AASHTO 8,25, se calculará con base en la longitud de 
desarrollo establecida en cada caso. Se recomienda el uso de uniones 
mecánicas para las barras No. 11, de tal forma que desarrollen un 125 por 
ciento del fy nominal de la barra, siguiendo la especificación de la AASHTO 
8.33.2, y así evitar localizarlas en los puntos donde se producen esfuerzos de 








Según la norma AASHTO 8.23.2.2. los dobleces deberán ser hechos en 
frío y un equivalente a 6 diámetros en su lado libre, cuando se trata de 180 
grados o 12 diámetros, cuando se trate de 90 grados. 
 
 Longitud de desarrollo 2.1.4.4.
 
Según AASTO 8.24.1.2 Se proporcionará a las barras de longitud 
necesaria a partir del punto donde se requieren por diseño, la cual es la mayor 
de la profundidad efectiva del elemento: 15 diámetros de la barra ó L/20. 
 
 Ancho del puente 2.1.4.5.
 
Artículo 3.6.1 de AASHTO: Carril de tráfico. La carga de camión o la carga 
de vía ocupan un ancho de carril de 10 pies (3,05 m). 
 
Para efectos de diseño y contemplando la sección de la carretera 




La función primordial es la protección de los peatones, soportados por 
postes de concreto reforzados. La Norma AASHTO recomienda para el diseño 
de los postes una carga vertical de 100 lb/pie (149 kg/m), y una carga horizontal 
de 300 lb/pie (447 kg/m), que son el producto de los peatones que circulan por 
la acera. Según AASHTO sección 13.8.1 la mínima altura de las barandas para 
peatones debe ser 1 060 milímetros (1,06 m) medidos a partir de la cara 





Las barandas deben ser especificadas de tal forma que sean seguras, 
económicas y estéticas. Las soluciones mixtas de barandas de metal más 
concreto, satisfacen generalmente estos requisitos.  
 
Para este proyecto, los barandales tendrán una separación de 2,55 
metros, por lo tanto, se colocarán 6 postes en todo el largo del puente de 12 
metros de longitud. 
 
 Datos de diseño 2.1.4.7.
 
Los datos para el diseño son importantes para definir las características de 
geometría final del puente en estudio, basándose en el estudio topográfico y 
definido el largo del puente se tendrá la siguiente información: 
 
 Luz libre = 12,00 m 
 Ancho puente = 6,00 m 
 Ancho de calzada = 4,00 m 
 Esfuerzo máximo del concreto f‟c     000 psi (210 kg/cm²) 
 Esfuerzo de fluencia del acero Fy = 40 000 psi (2 810 kg/cm²) 
 Peso concreto ciclópeo Wcc = 2 500 kg/cm² 
 Peso del concreto armado Wc = 2 400 kg/cm² 
 Peso del suelo Ws = 1 500 kg/cm² 
 Sobre carga = HS 15-44 
 
2.1.5. Diseño de la superestructura 
  
La superestructura está constituida en términos generales por las vigas, 
diafragmas, losa, aceras, pasamanos y carpeta de rodadura. A continuación se 





 Losa  2.1.5.1.
 
Este es básicamente el piso del puente. Soporta directamente las cargas 
dinámicas (tráfico) y por medio de las armaduras transmite sus tensiones a las 
vigas principales, que a su vez las hacen llegar a los cimientos, donde se 
disipan en la roca o terreno circundantes. 
 
La función principal de una losa es distribuir las cargas transversal y 
longitudinalmente en toda la longitud del puente.  
 
 Cálculo de peralte 2.1.5.1.1.
 
La  Norma AASHTO recomienda que la losa no deba ser menor de 6'' ni 
mayor de 10''. (Ver Apéndices, planos) 
 
t   




t = espesor de la losa 
L = distancia entre vigas a rostro interno (1,70 m) 
 
t   
           m        
  
       m 
 
Se usará un espesor (t) = 0,20 m como primera prueba y luego se 









 Análisis de carga 2.1.5.1.2.
 
Las cargas para el análisis de los momentos generados en la 
superestructura son: carga muerta, carga viva y cargas de impacto.. 
 
 Carga muerta  
WCarpeta de rodadura       m     m         
kg
m 




Wlosa       m     m         
kg
m 








C Total     
kg
m
     
kg
m
    
kg
m





 Carga viva  
 
Se toma como puntual o concentrada de la carga HS 15-44, se toma el 
peso del vehículo en el eje más pesado que es el trasero, el peso de un HS 15-
44 es equivalente a 12 000 lb en el eje más pesado. 
 
 Carga de impacto 
 
La carga de impacto se integra directamente al momento producido por la 
carga viva. Ya que este sucede raras veces y se integra anteriormente. 
 
 Análisis de momentos 2.1.5.1.3.
 
Existen varios momentos producidos por cargas vivas, muertas y por 





 Momento por carga muerta  
 
Debe tomarse como el mayor de los valores dados por las fórmulas 
siguientes: 
 
 C   
C    S
  
  
      C    





CM = carga muerta = 640 kg/m 
S = distancia entre vigas a ejes (m) = 2,20 m 
L = longitud del voladizo (m) = 0,90 m 
 
 C    
    
kg
m
          
  
         kg m 
 
 C    
    
kg
m
          
 
         kg m 
 
 Se toma el mayor de los valores obtenidos, Mcm = 309,76 kg-m  
 
 Momento por carga viva  
 
La sobrecarga o carga viva que afecta la superestructura, se toma como 









 CV        (
S    
  
)    P 
 
Donde 
S = luz libre entre vigas en pies (2,20 m = 7,22 pies) 
P = carga eje trasero HS 15-44 en libras (12 000 lb) 
 
 CV        (
      
  
)                    lb pie          kg m 
 
 Momento por impacto (I) 
 
Son cargas dinámicas producidas por el paso de camiones en el puente, 
por esta razón se deben de considerar cargas adicionales (impacto), estas se 
calculan como una fracción de la carga viva (incremento), AASHTO 1.2.12 
recomienda utilizar un valor menor o igual al 30 por ciento, de donde: 
 
   
  
      
  
Donde 
L = separación entre vigas (2,20 m) 
I = momento por impacto; si I > 0,30, usar I = 0,30 
 
   
  
         
         
 
El momento de impacto calculado es mayor que 0,30 (0,37 > 0,30) se 
utilizará un incremento debido al impacto igual a 0,30 (30 %). 
 





Según la AASHTO 1.2.22, que corresponde al puente analizado la 
ecuación que integra los momentos para dar el momento último es: 
 u       [ C  
 
 
 ( CV  (   ))] 
Donde: 
MCM = momento por carga muerta  
MCV = momento por carga viva  
I = impacto  
 
 u       [        
 
 
 (         (      ))]            kg m 
 
 Peralte efectivo 2.1.5.1.4.
 
Se determina haciendo uso de la siguiente fórmula: 
 




d        m       m 
       m
 
        m         cm 
 
 Cálculo de refuerzo 2.1.5.1.5.
 
Para su cálculo se utilizaron los siguientes datos: 
 
 Mu = 1 414,07 kg-m   Fy = 2 810 kg/cm2 
 f‟c       kg cm2    Base (b) = 100 cm 
 Peralte (d) = 16,86 cm 
 






    
f 
   b   d        cm  
 
 sma      [(
        
 




     
f         
)]  b   d         cm  
 
 Cálculo del área de acero requerida para la cama inferior y superior del 
refuerzo transversal. 
 
 sreq  [bd  √(bd)    
 u   b
           fc
 
] [
     fc
 
f 
]       cm  
Debido a que el Asreq es menor que el Asmin se utilizará el Asmin para el 
diseño del refuerzo de la losa. 
 
o Cálculo del espaciamiento entre varillas refuerzo principal 
 
Se propone utilizar varilla núm. 4 que tiene un área = 1,27 cm2 
Área                Espaciamiento 
8,46  cm2   …………………...         cm 
1,27 cm2    ……………………       X 
    s   
          
    
        cm  
Armado: para el armado de la cama inferior se propone varilla núm. 4 @ 
0,15 m en ambos sentidos. 
 







Para encontrar el área de acero (As) según la AASHTO 3.24.10.2 
recomienda que se calcule mediante la siguiente ecuación: 
 
   s   
   
√S
          
Donde  
% As = porcentaje del acero transversal requerida para refuerzo 
longitudinal 
S = luz libre entre vigas  
 
   s   
   
√    
                   
 
 sreq    s    stransversal 
 
 sreq                cm
       cm  
 
o Cálculo del espaciamiento entre varillas 
 
Se propone utilizar varilla núm. 4 que tiene un área = 1,27 cm2 
 
     Área               Espaciamiento 
   5,67  cm2   …………………...         cm 
   1,27 cm2    ……………………       X 
    s   
          
    
        cm  
 
Armado: para el armado de la cama inferior se propone varilla núm. 4 a 





o Cálculo del espaciamiento entre varillas 
 
Se propone utilizar varilla núm. 4 que tiene un área = 1,27 cm2 
 
Área                Espaciamiento 
8,46  cm2   …………………...         cm 
1,27 cm2    ……………………       X 
    s   
          
    
        cm  
 
 Armado: para el armado de la cama inferior se propone varilla núm. 4 a 
cada 0,15 m en ambos sentidos. El diagrama del armado final se puede 
ver en Apéndices, planos. 
 
 Armado final de la losa 2.1.5.1.6.
 
El puente a realizar es un puente que tiene esviaje debido a que el eje 
longitudinal del puente y el eje longitudinal del río, forma un ángulo diferente de 
90º; en este caso es de 104°, por lo tanto tiene un ángulo de oblicuidad de 14°, 
según la especificación AASHTO en la sección 9.7.1.3 se describe que la losa 
de un puente con esviaje no necesita un análisis y refuerzo secundario si el 
ángulo de oblicuidad es menor a 25°, pero si es necesario colocar bastones en 
el área de oblicuidad. 
 
El armado de la losa en la cama inferior es de la siguiente manera: (ver 
esquema en apéndice, planos) 
 
 Armado longitudinal: varilla núm. 4 a cada 0,20 m 





 El armado de la losa en la cama superior es de la siguiente manera: 
 
 Armado longitudinal: varilla núm. 4 a cada 0,20 m 
 Armado transversal: varilla núm. 4 a cada 0,25 m 
 
 El armado de la losa en la zona de esviaje es de la siguiente manera: 
 
 Cama inferior armado longitudinal: varilla núm. 4 a cada 0,20 m 
 Cama inferior armado transversal: varilla núm. 4 a cada 0,15 m 
 Cama superior armado longitudinal: varilla núm. 4 a cada 0,20 m 




Los diafragmas son elementos que proveen rigidez a la superestructura 
del puente. Se colocarán en cada extremo de las vigas y en el punto de máximo 
momento positivo para luces mayores a 40 pies (12,19 m) según las Normas 
AASTHO 318-05. 
 
Para el diseño de los diafragmas deben tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
 Si la luz es mayor a 40 pies (12,19 metros), se deben colocar diafragmas 
en el punto medio o en los tercios de la luz (L/3). 
 Serán colocados diafragmas en los extremos de las vigas T y de las 
vigas rectangulares, a menos que otros medios sean suministrados, para 





 El ancho normal y mínimo para diafragmas interiores y exteriores será de 
30 centímetros. Por la zona en la cual se encuentra ubicado el puente, se 
usará un recubrimiento mínimo de 5 centímetros. 
 El alto del diafragma interior deberá ser 3/4 de la altura de la viga 
principal y no menor que 50 centímetros. 
 El alto del diafragma exterior deberá ser 1/2 de la altura de la viga 
principal y no menor que 50 centímetros. 
 
 Diafragma externo 2.1.5.2.1.
 
La altura del diafragma exterior deberá ser 1/2 de la altura de la viga 
principal; se determina de la siguiente manera: 
 
    
 
 
 (     m)         m 
 
La base no debe ser menor a 0,30 metros, para este caso se tomará como 
base los 0,30 m. 
 
 Refuerzo longitudinal 
 
Para el diseño del refuerzo longitudinal se tomará en cuenta lo indicado 
en el código ACI 318-05, específicamente en la sección 21.3.2.1, que 
considera lo siguiente; y normas AASHTO 318-05: 
o Cualquier sección de un elemento sometido a flexión, para el 
refuerzo tanto superior como inferior, debe colocarse área de 
acero mínima. 





o Al menos dos barras deben disponerse en forma continua tanto en 
la parte superior como en la parte inferior. 
 
Los diafragmas exteriores no soportan cargas, por lo que diseñan con 
acero mínimo en ambas camas. Para su cálculo se utilizaron los datos sacados 
de las normas AASHTO 318-05, 4.6.2.2d son los siguientes: 
 
Fy= 2 810 kg/cm2 
b = 30 cm 
H = 62,50 cm 
Recubrimiento = 5 cm 
d = H - recubrimiento = 62,5 cm - 5 cm = 57,5 cm 
 
 smin   
    
  
   b   d  
    
     
                    cm  
 
 Colocar 4 varillas núm. 6 en la cama superior e inferior. 
 
Se debe colocar acero intermedio (refuerzo adicional) cuando la 
separación entre la cama inferior y superior excede de 30 centímetros, se 
necesitan 5,29 cm2 de acero por cada metro de alto. 
 
 srefuer o        m        
cm 
m
       cm  
 
El refuerzo por corte debe colocarse con un espaciamiento igual a d/2 
pero no mayor a 30 cm. 
 
s   
d
 
   
     cm
 





Como refuerzo adicional se colocará 2 varillas núm. 5 + estribos núm. 3 a 
cada 0,30 cm. 
 
 Diafragma interno 2.1.5.2.2.
 
La altura del diafragma interno se aconseja que sea de 3/4 de la altura de 
las vigas y un ancho usual de 30 cm. 
 
    
 
 
 (     m)          m      cm 
 
Para el cálculo del acero de refuerzo se utilizaron los datos siguientes: 
 
Fy= 2 810 kg/cm2 
b = 30 cm 
H = 95 cm 
Recubrimiento = 5 cm 
d = H - recubrimiento = 95 cm - 5 cm = 90 cm 
 
 smin   
    
  
   b   d  
    
     
                   cm  
 
Colocar 3 varillas núm. 8 en la cama superior e inferior. 
 
Para calcular el área de acero del refuerzo adicional, se recomienda 
adicionar 5,29 cm2  por cada metro de alto. 
 
 srefuer o       m        
cm 
m





El refuerzo por corte debe colocarse con un espaciamiento igual a d/2 
pero no mayor a 30 cm. 
 
s   
d
 
   
   cm
 
      cm 
 
Como refuerzo se colocará adicional se colocarán 4 varillas núm. 5 + 
estribos núm. 3 a cada 0,30 cm. 
 
 Vigas principales 2.1.5.3.
 
Las vigas son los elementos estructurales más importantes de la 
superestructura, ya que estas transmiten las cargas externas transversales que 
provocan momentos flexionantes y fuerzas cortantes, hacia los apoyos. 
Además, las vigas de concreto para superestructuras de puentes, pueden ser 
vigas reforzadas para luces cortas, y pre-esforzadas para luces grandes, la 
cantidad de vigas que se diseñarán dependerá del ancho de rodadura del 
puente, en este proyecto en particular, se diseñarán dos vigas. Se recomienda 
utilizar un espaciamiento entre vigas de 10 a 12 pies, sin embargo esto queda a 
criterio. En el diseño del puente, se estipuló la separación entre ejes de 2,20 m. 
 
    
 
  
       espejando   tenemos        
 
  
        
 
 Análisis de carga 2.1.5.3.1.
 
Las cargas para el análisis de los momentos generados en la 







 Carga muerta  
 
WCarpeta de rodadura       m   
    
 
  m         
kg
m 




Wlosa       m   
    
 
 m         
kg
m 




Wviga       m        m         
kg
m 








C Total     
kg
m
      
kg
m
        
kg
m
      
kg
m





 Carga producida por los diafragmas 
 
Wdiafragma e terior                      m        
kg
m 




Wdiafragma interior        m        m        m         
kg
m 




WTotal            
kg
m
)          
kg
m





 Análisis de momentos 2.1.5.3.2.
 
Los momentos producidos por las diferentes cargas que afectan a la viga 
se calculan como sigue a continuación: 
 
 Momento por carga muerta 
 
 C    (
C      
 







CM = carga muerta total  
L = longitud de la viga principal  
P = carga de diafragmas  
a = distancia al apoyo  
 
 C    (
      kg m       m  
 
)           kg        m             kg m 
 Momento por carga viva  
 
Según especificación AASHTO, el momento máximo por sobrecarga se 
presenta cuando el camión se encuentra ubicado a lo largo del puente en el 
lugar crítico. 
 
El punto crítico ocurre cuando la carga más cercana al centro de gravedad 
del camión, se encuentra a la misma distancia de un apoyo, como su centro de 
gravedad del otro apoyo. 
 









P1=3 000 lb=1 360,78 kg 
P2=12,000 lb=5 443,11 kg 
 
Encontrando los valores de “ ”   “X”  se hace sumatoria de momentos con 
respecto al centro de gravedad (CG). 
 
∑ C                 X                   X  
 
X          m 
 
X = 0,8663 m con este resultado, despejamos el valor de A de la siguiente 
fórmula: 
 
          X 
 
   
           
 
        m 
 
Se toma la carga viva como puntual, las incógnitas son R1 y R2; haciendo 
Σ R2 = 0, se calcula el valor de R1, considerando: 
 
(    R )   (               )   (               )     
 
R            kg 
 
Posteriormente, se calcula el valor de R2 haciendo sumatoria de fuerzas 
verticales ( Fv = 0). 
 





R             kg 
 
Para encontrar el momento máximo se realiza un corte en la sección 
donde se aplica la carga ma or  eje trasero     se hace Σ       de acuerdo al 
estado de fuerzas. 
 
∑ m      (               )   (               )     
 
 CV             kg m 
 
 Factor de impacto 2.1.5.3.3.
 
La aplicación de las cargas dinámicas producidas por camiones a los 
puentes, no se efectúa de manera suave, sino violenta, lo cual produce 
incrementos en las fuerzas internas de la estructura. Está especificado como un 
porcentaje de la carga viva y este debe ser menor o igual al 30 por ciento. 
 
     
     
      
 
Donde 
I = factor de impacto 
L = luz del puente  
 
     
     
   m     









 Factor de distribución 2.1.5.3.4.
 
El factor de distribución se interpreta como la proporción de la carga viva 
que es absorbida por cada viga principal del puente. Esto debido a que la carga 
que soportan las vigas es diferente, ya que el camión puede ocupar cualquier 
posición en la losa. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 
Para encontrar la reacción Ra se debe hacer sumatoria de momentos con 
respecto a la reacción Rb ( MRb = 0). 
 
     R        P   (           )P     
 








 Momento último  2.1.5.3.5.
 
El momento último en las vigas se calcula por medio de la siguiente 
ecuación: 
 
 u       [ C    
 
 
   CV          ] 
 
Donde 
Mu = momento último  
MCM = momento por carga muerta  
MCV = momento por carga viva  
I = factor de impacto  
FD = factor de distribución 
 
 u       [          kg m   
 
 
             kg m                 ] 
 u             kg m   
 
 Cálculo del refuerzo 2.1.5.3.6.
 
A continuación se presenta el cálculo del acero de refuerzo longitudinal y 
transversal de la viga. Los datos utilizados para su cálculo son los siguientes: 
 
Mu = 231 488,45 kg-m 
b = 50 cm 
h = 125 cm 
d = 120 cm 
f‟c = 210 kg/cm2 





 Cálculo del área de acero máxima y mínima 
 
 smin 
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   b   d         cm  
 
 sma      [(
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f         
)]  b   d          cm  
 
 Cálculo del área de acero requerida  
 
 sreq  [bd  √(bd)    
 u   b
           fc
 
] [
     fc
 
f 
]        cm  
 
Debido a que el Asreq se encuentra dentro de los límites de Asmin y Asmax 
se utilizará el mismo para el cálculo del refuerzo. 
 
 Armado de viga principal  
 
A continuación se presenta el cálculo del acero de refuerzo de la cama 
superior e inferior de la viga principal: 
 
o Refuerzo de cama superior 
 
Deben tomarse en cuenta cualquiera de los siguientes criterios: 
 
 smin         cm
  
 





Se elige Asmin por lo que se propone utilizar 6 varillas núm. 8 en la cama 
superior. 
 
o Refuerzo cama inferior 
 
Deben tomarse en cuenta cualquiera de los siguientes criterios: 
 smin         cm
  
 
     s                  cm          cm   
 
Se elige 50 % Asreq por lo que se propone utilizar 5 varillas núm. 9 en la 
cama inferior.  
 
o Bastones  
 
Deben colocarse a L/2, medidos desde el centro de la viga hacia los 
apoyos. Para el cálculo de los bastones se utiliza la diferencia entre el Asreq 
calculado y el As corrido. 
 
 sfaltante   sreq   sref. cama inferior 
 
 sfaltante         cm
         cm       cm  
 
Se propone utilizar 2 varillas núm. 9 a L/2 como bastones. 
 
o Longitud de desarrollo 
 
 d          
 svarilla     
√f c





 d          
            
√   
                         
 
 d                   
 
Se utilizará una longitud de desarrollo de 100 cm. Como refuerzo 
adicional, las Normas AASHTO recomienda adicionar 1,61cm2 por cada 30 cm 
de alto de la viga, por lo que se propone utilizar 2 varillas núm. 9 a cada 25 con 
lo que se cumple requerimiento.  
 
 Cálculo de refuerzo por corte  2.1.5.3.7.
 
A continuación, se presenta el procedimiento llevado a cabo para el 
cálculo del refuerzo a corte, también conocido como estribos. 
 
 Cortante debido a la carga muerta 
 
El esfuerzo cortante máximo se obtiene en los apoyos y se calcula por 
medio de la siguiente ecuación: 
 
VC    
C     
 
   P 
Donde 
CM = carga muerta total  
L = longitud de la viga principal  
P = carga del diafragma  
 
VC    
          
 






 Cortante debido a la carga viva 
 
Este se calcula por medio de la reacción que la estructura tiene cuando el 
camión está ingresando al puente. Para encontrar el cortante máximo (Vmax) se 
hace sumatoria de momentos en R2 (R2 = 0). 
 
     R    (             )   (          )     
 
R    VCV            kg 
 
∑ v    R    P    P    R      
 
                                 R      
 
R           kg 
 Esfuerzo cortante total 
Vu        (VC    
 
 
 VCV     ) 
 
Vu        (            
 
 
                  ) 
 
Vu             kg 
 
 Cortante que resiste el concreto 
 
Vc            √f c   b   d 
 









Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 
Por medio de una relación de triángulos semejantes se puede obtener la 
distancia a la cual debe colocarse el refuerzo por corte. 
 
Donde 
X1 = distancia donde se debe reforzar por corte 
X2 = distancia donde se debe colocar refuerzo mínimo 
 
     m
          kg
   
X 
          kg
 
 
X         m        m 
 
 ona de confinamiento    X       m     m        m 
 
Para el cálculo del espaciamiento entre estribos se utiliza el menor valor 
dado por los siguientes criterios, tomando en cuenta que para los estribos se 





 Utilizando la siguiente formula: 
 
S   




 S  
         cm         
kg
cm 
       m            
         
        cm  
 Se elige s = 30 centímetros 
 
 8 veces el diámetro de la varilla  corrida utilizada más pequeña que en 
este caso es la varilla núm. 4, lo que nos da un espaciamiento de 10,16 
cm. 
 
 24 veces el diámetro de la varilla del estribo, lo que nos da un 
espaciamiento de  30,48 cm. 
 
 S = d / 4 = 120 cm / 4 = 30 cm 
 
Se propone utilizar estribos núm. 4 confinados a cada 0,15 metros en los 
primeros 6,00 m de cada lado de la viga y el resto de estribos a cada 0,30 m 
(véase armado final en apéndice, planos). 
 
 Barandal y banqueta 2.1.5.4.
 











La banqueta o acera, será una prolongación de la losa por lo que el 
armado quedará de la siguiente manera, (ver detalle en apéndice, planos): 
 
 Ambas camas refuerzo longitudinal: varilla núm. 4 a cada 0,20 m  
 Cama superior refuerzo transversal: varilla núm. 4 a cada 0,30 m  
 Cama inferior refuerzo transversal: varilla núm. 4 a cada 0,15 m  
 
 Barandal  2.1.5.4.2.
 
Los barandales o pasamanos de puentes están formados por unidades 
longitudinales que funcionan para la protección de los peatones y además 
cuentan con postes de concreto armado, se diseñan para soportar una carga 
P/4 de la carga estandarizada de la AASHTO, la altura promedio que deben 
poseer los postes es de 42 pulgadas, aproximadamente 1.06 metros. Además 
de la carga del camión, la AASHTO recomienda para el diseño de los postes 
una carga vertical de 100 lb/pie y una carga horizontal de 300 lb/pie, que son 
producto de los peatones que circulan por la acera: 
 
Datos: 
Pdiseño = 150 lb/pie por barandal  
Lentre postes = 2,55 m  
f = 20 000 PSI 
 W hg Ø  ”     65 lb/pie 
Øexterior = 2,375 plg 
Øinterior = 2,067 plg  
I = 0.665 plg4 





Mcm= WcL2    ≥          lb-pie ≥        lb-pie, cumple 
 
La Norma AASHTO; recomienda que los materiales para los barandales 
pueden ser de concreto, metal o la combinación de ambos.  
 
Los postes serán de concreto con una sección de 0,20 x 0,20 m, 
colocados a una distancia entre ejes de 2,55 m, se seguirá el procedimiento del 
ACI para su diseño el armado final del poste. 
 
Los cálculos de la columna bajo la carga de compresión: 
Wcm = 1,3 * 2,400 * 0,15 * 0,20 * 1 = 93,64 kg = 206,35 lb 
Wtubos = 1,3 *3,65 * 6,56 * 2 = 62,25 lb = 28,25 kg 
Wcv 100 lb/pie = 100 * 0,6557 = 65,57 lb = 29,8 kg 
Wcv 300 lb/pie = 300 * 3 = 900 lb = 408,4 kg 
Pt = 206,35 + 62,25 + 65,57 = 334,17 lb = 151,7 kg 
Mt1 = 900 * 1,5 + 334,17 * 0,246 + 1 500 * 1,5 + 1 500 * 3 
Mt1 = 8 182,20 lb-pie = 1 122,7 kg-m 
Mt2 = 900 * 1,5 + 1 500 * 1,5 + 1 500 * 3 = 8 100 lb-pie 
Mt2 = 1 119,9 kg-m 
 
Momento de flexión: 
d = t–(Ø/2-recubrimiento (varilla núm. 5, Ø = 1,6 cm) = 16,7 cm 
f y = 2 810 kg/cm² 
f‟c       kg cm² 
b = 15 cm d = 16,71 cm 
Mu = 1 122,66 kg-m, se obtiene: 
Asmín = 1,26 cm² As = 2,23 cm² 






Quedando: 4 varillas núm. 4 + estribo núm. 2 a cada 10 cm, de acuerdo a 
lo indicado en los planos. Para los pasamanos se usará tubería de hierro 
galvanizado de diámetro  ” estándar (AISC 89). 
 
2.1.6. Diseño de la subestructura   
 
Es la parte de toda la estructura que se encuentra a partir de las vigas de 
apoyo hacia abajo, es decir, comprende los estribos, anclaje, vigas de apoyo y 
neopreno; toda la subestructura sirve de apoyo para la superestructura y 
transmite a la cimentación todas las cargas que actúan sobre él. 
 
 Diseño de cortina 2.1.6.1.
 
La cortina está empotrada sobre la viga de apoyo, actuando en ella las 
fuerzas siguientes: empuje de tierra (E), fuerza de sismo (EQ) y fuerza 
longitudinal (FL). La cortina debe diseñarse para tener un equivalente líquido de 
2 pies de alto, con una presión de 480 kilogramos. (Ver detalle en apéndice, 
planos). 
 
bcortina = base de la cortina = 0,30 m como mínimo  
hcortina = altura de la cortina + neopreno = altura de viga principal = 1,25 m  
 
 Fuerza de sismo 2.1.6.1.1.
 
Según criterio de la sección de puentes de la Dirección General de 
Caminos de Guatemala se utiliza del 8 % al 12 % de la carga muerta generada 
por la viga de apoyo y la cortina. El punto de aplicación se localiza en el centro 






WViga cortina  (                   ) (                   )         kg 
 
EQ                kg          kg 
 
 Empuje de tierra 2.1.6.1.2.
 
Es la presión que el suelo ejerce en el plano horizontal, se calcula 
haciendo uso de la siguiente fórmula; y su punto de aplicación esta: 
 
E   Es   Esobrecarga 
 
Es   




Esobrecarga   Psuelo   hsobrecarga   hcortina 
 
Donde 
Es = empuje de la tierra sobre la cortina 
Esobrecarga = sobrecarga del suelo 
Psuelo = presión del suelo (480 kg/m
3) 
hsobrecarga = altura a la que afecta la presión del suelo (2 pies = 0,61 m) 
hcortina = altura de la cortina (1,25 m) 
 
E   
   
kg
m 
      m        m 
 
     
kg
m 









 Fuerza longitudinal 2.1.6.1.3.
 
Esta será producida por las llantas del camión en el terraplén o aproche 
actúa en el centro de gravedad de la cortina, el cual se encuentra a una 
distancia de 1,83 m, sobre la capa de rodadura el detalle se puede observar en 
planos. Se calcula de la siguiente manera: 
 





P = peso de camión = 5 443,11 kg (12 000 lb) 
hcortina = altura de la cortina (1,25 m) 
 
            
         kg
        m 
        kg 
 
 Cálculo de momentos 2.1.6.1.4.
 
A continuación se presenta el cálculo de los momentos generados por las 


















Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 
Tabla II. Momentos actuantes sobre la cortina y viga de apoyo 
 
Tipo de fuerza Fuerza (kg) Brazo (m) Momento (kg-m) 
Sismo (MEQ) 188,64 0,63 117,90 
Empuje de tierra (MEs) 446,40 0,42 185,00 
Fuerza longitudinal (MFL) 110,00 0,63 68,04 
Sobrecarga (MEsobrecarga) 360,00 0,63 225,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para la combinación de cargas, según la AASHTO 3.22.1, cuando existe 
sismo se deberá comparar las ecuaciones del grupo III y grupo VII, para aplicar 
la más crítica. 
 
 rupo              Esobrecarga   Es       
 






 rupo V            Esobrecarga    Es    EQ  
 
 rupo V                                        kg m 
 
Se toma el mayor, entonces Mu = 686,27 kg-m. 
 
 Refuerzo a flexión 2.1.6.1.5.
 
Para el cálculo del refuerzo a flexión se utilizaron los siguientes datos, 
obtenidos de la cortina y viga de apoyo donde d= 30cm – req tenemos: 
 
Mu = 687,27 kg-m  b = 100 cm  d = 25 cm 
f‟c       kg cm2  Fy = 2,810 kg/cm2 
 
Para calcular el área de acero (As) se utiliza la siguiente ecuación: 
 
 sreq  [bd  √(bd)    
 u   b
           fc
 
] [
     fc
 
f 
]       cm  
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   b   d         cm  
 
 sma      [(
 .      
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Debido a que el área de acero calculado (Asreq) es menor que el área de 
acero mínimo (Asmin), se utilizara para el cálculo del refuerzo el Asmin = 12,54 
cm2. Se propone colocar 5 varillas núm. 6. 
 
S   




As = área de acero requerido 
A varilla = área de la varilla a utilizar (varilla No. 6) 
S = espaciamiento 
 
S   
     cm        
      cm  
       cm      cm 
 
 Se propone utilizar varillas núm. 6 a cada 0,25 m, colocar en ambas 
camas de la cortina, refuerzo principal. 
 
 Refuerzo a corte 2.1.6.1.6.
 
Según la AASHTO 3.22.1, cuando existe sismo se deberá comparar las 
ecuaciones del grupo III y grupo VII, para aplicar la más crítica. 
 
 rupo            (E     )        (            )            kg 
 
 rupo V          (E   EQ)        (               )            kg 
 
Debe tomarse el mayor de los resultados obtenidos que en este caso es el 






Posteriormente debe calcularse el cortante que resiste el concreto, para 
verificar si es necesario o no la colocación de refuerzo a corte (estribos). 
 
Vc            √f c   b   d 
 
Vc               √                           kg 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, puede observarse que Vc > Vu por 
lo que se colocarán estribos únicamente por cuestiones de armado. Para los 
estribos se propone utilizar varillas núm. 4 a cada 0,20 m.  
 
 Diseño de vigas de apoyo 2.1.6.2.
 
Debido a que únicamente va apoyada a lo largo de todo el estribo está 
conformado por un muro, no hay flexión, por lo tanto sólo se revisa por 
aplastamiento.  
 
La viga de apoyo deberá tener una altura igual o mayor que 0,40 m. Se 
chequeará por aplastamiento y se deberá colocar refuerzo por corte, refuerzo 
mínimo y espaciamiento máximo.  
 
bmínima = 2 cm por cada metro de luz libre del puente o 0,40 m  
 
bm nima        
cm
m
      m      cm 
 
Debido a que 0,24 m < 0,40 m, por lo tanto se utilizará 0,40 m 
 





hviga = 0,40 m 
 
Para calcular el área de acero se utilizó la ecuación del área de acero 
mínima vista anteriormente: 
 
 smin 
    
f 
        m        m         cm  
 
El refuerzo por corte se deberá colocar refuerzo mínimo y espaciamiento 
máximo pero no menos de hviga / 2, esto solo por seguridad. 
 
S   
     m
 
        m 
 
Se propone utilizar 8 varillas núm. 5 en ambas camas y estribos núm. 3 a 
cada 0,20 m más eslabones núm. 3 a cada 0,20 m. 
 









 Diseño de estribos 2.1.6.3.
 
Son los elementos del puente cuya función es transmitir la carga de la 
superestructura al suelo y contener el relleno que circunda al mismo. Para este 
caso se diseña el estribo de concreto ciclópeo, ya que en el sitio del proyecto se 
cuenta con suficiente material (piedra bola). Una de las ventajas de este diseño 
es que es simple, consiste en asumir una sección de muro y verificar volteo, 
deslizamiento y presiones. 
 
El tipo de estribo por diseñar en este proyecto corresponde a un muro de 
gravedad de concreto ciclópeo. Para este proyecto se usarán estribos cortos, 
debido a que la altura máxima de crecida es de 1,50 metros, y la AASHTO 
recomienda una altura libre de 2,00 metros entre la altura máxima de crecida y 
la viga, de igual forma se recomienda que la profundidad de cimentación sea de 
2,00 metros por debajo del nivel mínimo del agua. Por lo tanto, la altura máxima 
seria de 4,0 metros. Con la altura del estribo se asume una sección del muro, 




La altura del estribo se toma con base en el estudio hidrológico, tomando 
en cuenta una profundidad de cimentación de 2,00 metros, la base del estribo 
es propuesta y se hace con base a la altura y el ancho de las vigas de apoyo. 
Se proponen las siguientes dimensiones los gráficos se pueden observar en 
apéndice, planos: 
 
 Base = 5,00 m 
 Altura total = 4,00 m 





 Integración de cargas 2.1.6.3.2.
 
El cálculo de las fuerzas que actúan sobre los estribos se debe hacer para 
dos casos específicos, sin y con carga de la superestructura, verificando el 
deslizamiento, volteo y presiones. 
 
Psobrecarga = presión de sobrecarga del suelo 
Ps = presión del suelo 
 
Psobrecarga                         kg m
  
 
Ps   Equivalente l quido   htotal                         kg m
  
 
Esobrecarga          kg m
         m     m            kg 
 
Es         kg m
    
     m
 
     m            kg 
 
 Momentos de empuje 2.1.6.3.3.
 
A continuación se presenta el cálculo de los momentos provocados al 
estribo por las diferentes fuerzas. 
 
Tabla III. Momentos de empuje 
 
Sección H(m) Presión (kg/m2) Empuje (kg) Brazo (m) Momento (kg-m) 
I 2,83 2 712,00 7 674,96 1,88 14 428,97 
II 5,65 288,00 1 627,20 2,83 4 670,39 
   Σ           Σ           Σ            
 
 





 Estribo sin superestructura 2.1.6.3.4.
  
El momento sin superestructura (ME) es producido por el peso propio de la 
estructura y el relleno. 
 









We (kg/m) Brazo (m) ME 
1 0,38 2 400,00 912,00 2,35 2 143,20 
2 0,28 2 400,00 672,00 2,15 1 444,80 
3 4,00 2 400,00 9 600,00 2,00 19 200,00 
4 5,00 2 400,00 12 000,00 3,33 39 960,00 
5 2,25 2 400,00 5 400,00 1,00 5 400,00 
6 1,50 2 400,00 3 600,00 0,75 2 700,00 
7 5,00 1 500,00 7 500,00 4,17 31 275,00 
8 4,13 1 500,00 6 195,00 3,75 23 231,25 
   45 879,00  125 354,25 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 8. Estribo más viga de apoyo y cortina 
 





 Verificación del diseño por volteo 
 
Este tipo de falla ocurre debido al excesivo momento causado por las 
presiones activas como los comparados con el momento de resistencia de 
carga de gravedad cerca del punto de rotación. 
 
El cálculo de estabilidad de volcamiento está relacionado con la presión 
vertical del suelo debajo de la cimentación, con el centro de rotación asumido y 
con la presión de suelo, la cual no debe exceder. 
 
Volteo   
 E
 V
   
          
         
            
 
 
6,59 > 1,5 por lo que puede decirse que las dimensiones del estribo 
propuesto cumplen con el chequeo por volteo. 
 
 Verificación del diseño por deslizamiento 
 
Los deslizamientos pueden producirse de casi todas las maneras 
concebibles: lenta o rápidamente, con o sin provocación aparente, 
generalmente se producen como consecuencias de excavaciones o 
socavaciones en el pie de un talud. Es necesario realizar la verificación 
correspondiente para evitar que estos movimientos ocurran y produzcan un 
colapso de la estructura. 
 
 esli amiento       
We
Ev
        (
         
        






2,47 > 1,5 por lo que puede decirse que las dimensiones del estribo 
propuesto cumplen con el chequeo por deslizamiento. 
 
 Verificación del diseño por presión 
 
En este chequeo la capacidad admisible del suelo debe ser mayor que el 
esfuerzo de compresión máximo o presión de contacto transferido al terreno por 
el muro, de lo contrario la estructura falla produciendo asentamientos. 
 
A = área 
b = base de estribo 
e = excentricidad = b/2 – a 
 
Donde a es el centroide de la figura con respecto del peso del estribo y del 
suelo. 
 
a   
 E   V
WE
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WE
 





Presión máxima = 11 186,32 kg/m2 





Dado que el valor soporte calculado anteriormente es de 22,99 Ton/m2, si 
soporta la presión máxima, nuestro diseño está en lo correcto y la estructura es 
estable. 
 
 Estribo con superestructura 2.1.6.3.5.
 
El momento estabilizante no es producido solo por el peso propio de la 
estructura y el relleno, sino que también se agrega el peso de la 
superestructura. 
 
 Integración de cargas 
A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo para la 
integración de cargas. 
 
o Carga muerta 
  
Wlosa   
     
kg
m 
        m        m      m
        
            kg 
Wviga   
     
kg
m 
        m        m      m     
        
            kg 
Wdiafragma interior   
     
kg
m 
        m        m        m
  
          kg 
Wdiafragma e terior   
     
kg
m 
        m        m        m    
  
          kg 
Wbarandal        
kg
m 
       m        m        m               kg            kg 






o Carga viva 
 
CV   
         kg
    
           kg  
 
o Carga última 
 
CU   CV   C              kg            kg             kg 
 
 Cálculo de momento estabilizante 
 
La carga última es aplicada a una distancia (brazo) = 2,50 m que es el 
punto medio de la base del estribo. 
 
 ET    E     E  
Donde 
MET = momento estabilizante total 
ME1 = momento estabilizante de la superestructura  
ME2 = momento estabilizante de la subestructura 
 
 ET                                                kg m 
 
 Verificación del diseño por volteo 
 
El procedimiento llevado a cabo es similar al hecho con anterioridad, con 
la diferencia de que en este caso se incluye el peso de la superestructura. 
 
Volteo   
 E
 V
   
          
         





8,23 > 1,5 por lo que puede decirse que las dimensiones del estribo 
propuesto cumplen con el chequeo por volteo. 
 
 Verificación del diseño por deslizamiento 
 
En este chequeo se verifica que la estructura completa, esto con el fin de 
que no se provoquen deslizamientos los cuales puedan provocar el colapso de 
la misma. 
 
 esli amiento       
We   Wtotal
Ev
        (
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3,14 > 1,5 por lo que puede decirse que las dimensiones del estribo 
propuesto cumplen con el chequeo por deslizamiento. 
 
 Verificación del diseño por presión 
 
En este chequeo la capacidad admisible del suelo debe ser mayor que el 
esfuerzo de compresión máximo o presión de contacto transferido al terreno por 
el muro, de lo contrario la estructura falla produciendo asentamientos. 
 
A = área 
b = base de estribo 
e = excentricidad = b/2 – a 
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 E    V
WE  Wtotal
 
                      
                    
       





   a  
    
 




   
WE  Wtotal
 





Presión máxima = 13 375,65 kg/m2 
Presión mínima = 9 448,27 kg/m2 
 
 Diseño del estribo 2.1.6.3.6.
verificación por sismo 
 
Este momento se calcula como un porcentaje del peso de la pila y el peso 
proveniente de la superestructura, según las Normas AASHTO, se tomará un 
ocho por ciento (8% - 12%) debido a la vulnerabilidad sísmica de la región de 
escuintla. 
 
Wtotal     WE   C                                    kg 
 
 E    E   E  
 
Donde 
ME = momento estabilizante total 
ME1 = momento estabilizante de la carga muerta  






 E                                 kg m 
 
 E                                       kg m 
 
 Fuerza horizontal 
 
            EV          Wtotal   
 
                                                  kg 
 
 Momento de volteo 
 
Es el momento generado por las fuerzas de sismo. 
 









We (kg/m) Brazo (m) ME 
1 0,38 2 400,00 912,00 5,03 4 587,36 
2 0,28 2 400,00 672,00 4,20 2 822,40 
3 4,00 2 400,00 9 600,00 2,00 19 200,00 
4 5,00 2 400,00 12 000,00 1,33 15 960,00 
5 2,25 2 400,00 5 400,00 1,00 5 400,00 
6 1,50 2 400,00 3 600,00 0,50 1 800,00 
7 5,00 1 500,00 7 500,00 2,67 20 025,00 
8 4,13 1 500,00 6 195,00 4,83 29 921,85 
   45 879,00  99 716,61 
   
Fuente: elaboración propia. 
 






 EQ                               kg m 
 
 V    V   (C          )   EQ 
 V                (                       )                        kg m 
 
 Verificación del diseño por volteo 
 
Volteo   
 E
 V 
   
          
         
            
 
5,01 > 1,5 por lo que puede decirse que las dimensiones del estribo 
propuesto cumplen con el chequeo por volteo. 
 
 Verificación del diseño por deslizamiento 
 
 esli amiento       
Wtotal  
  
        (
         
         
)             
 
1,95 > 1,5 por lo que puede decirse que las dimensiones del estribo 
propuesto cumplen con el chequeo por deslizamiento. 
 
 Verificación del diseño por presión 
 
A = área 
b = base de estribo 
e = excentricidad = b/2 – a 
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Presión máxima = 16 195,72 kg/m2 
Presión mínima = 6 628,20 kg/m2 
 
 Diseño de zapata 2.1.6.4.
 
Consiste en un prisma de concreto situado bajo cada estribo de la 
estructura. Su función es transmitir al terreno las tensiones a que está sometida 
el resto de la estructura y anclarla. 
 
El uso de la zapata es necesaria debido a que el valor soporte del suelo es 
bajo, esta es la razón fundamental sobre la utilización de la zapata del proyecto. 
 
La zapata se verificará por corte simple y por punzonamiento por debajo 
de los estribos y en la parte superior por los pilotes, tomando en cuenta la carga 




Debido a estar por debajo de los estribos, con los datos de la topografía  





longitud, ya que es una zapata en contacto con el suelo y el agua, se dejará un 
recubrimiento de 10 centímetros (4 pulgadas), según el ACI. 
 
 B = 6,20 m 
 L = 9,00 m 
 t = 0,50 m 
 d = 0,40 m 
 
 Integración de cargas 2.1.6.4.2.
 
Sobre las zapatas recae todo el peso del puente y su propio peso, por ser 
una zapata corrida se debe chequear por corte simple, punzonamiento y flexión. 
Para el diseño se debe calcular la presión máxima tomando en cuenta el peso 
de la zapata y el peso de los pilotes, tomando el caso crítico de corte simple y 
punzonamiento de los pilotes cuando solo hay uno, debido a que hay mucho 
más área libre y menos aporte contra el peso de la estructura del puente, de la 
superestructura y subestructura se tomarán dos pilotes debido a la forma en la 
cual están distribuidos estos. 
 
Se tomará en cuenta que los momentos se han calculado desde la orilla 
del estribo, por lo tanto la fuerza de la zapata está distribuida en dos fuerzas, 
una al lado izquierdo de las fuerzas y otra al lado derecho. 
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           kg 
 
 suelo                                   kg 
 
 Cálculo de momentos 2.1.6.4.3.
 
A continuación se lleva a cabo el cálculo de los momentos generados en 
la zapata y los pilotes. 
 
            kg         m         kg         m          kg m 
 
 P             kg          m            kg         m             kg m 
 
 Suelo              kg         m              kg m 
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Presión máxima = 16 281,22 kg/m2 
Presión mínima = 8 132,42 kg/m2 
 
Pa = 16 281,22 kg/m2 
 
 Chequeo por corte 2.1.6.4.4.
 
Para el chequeo por corte se tomará en cuenta el estribo y la zapata. 
  





Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 
 Evaluando alrededor del estribo tenemos: 
 
 Cortante simple 
 





Vactuante                                     kg 
 
Vc            √f c   b   d 
 
Vc               √                            kg 
 
 Vc > Vactuante, por lo tanto el espesor de la zapata cumple por corte 
simple. 
 
 Corte punzonante 
Vactuante    ashurada   Pm  ima 
 
Vactuante   (                         )                          kg 
 
Vc            √f c   b    d 
 
b      (       d)             d                                           m 
 
Vc               √                              kg 
 
Vc > Vactuante, el espesor de la zapata cumple por corte punzonante. 
 
 Cálculo del área de acero 2.1.6.4.5.
 
El área de acero se calcula por medio del momento flexionante último 
calculado, se calculará para un lado de la zapata debido a que es el mismo 






 Chequeo por flexión  
 
Las tensiones que actúan sobre las zapatas son las que provienen de las 
cargas de la estructura, sin contar el peso del cimiento ni el de las tierras o 
cargas uniformemente repartidas que actúan directamente sobre él. 
 
Como en el proceso de comprobación de la estabilidad al hundimiento se 
han considerado los pesos antes citados, las tensiones para el cálculo de la 
flexión serán las anteriormente obtenidas menos las tensiones uniformes 
producida por el peso propio del cimiento y del terreno que soporta. 
 
o Flexión en ambos sentidos  






 actuante               
      
 
 
           kg m  
 
 Cálculo del refuerzo 
 
Para el cálculo del refuerzo se tienen los siguientes datos: 
 
 Mu = 8 975,02 kg-m  b = 100 cm  d = 40 cm  
 f‟c = 210 kg/cm2   fy = 2 810 kg/cm2 
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Como Asreq < Asmin; se utiliza Asmin = 20,07 cm
2. Se propone utilizar varilla 
núm. 8 que tiene un área = 5,09 cm2 
 
     Área               Espaciamiento 
  20,07  cm2   …………………...         cm 
  5,07 cm2    ……………………       X 
 
    s   
          
     
        cm  
 
En la cama superior se refuerza con temperatura el cual está dado a 
continuación: 
 
 stemperatura           b   d 
 
 stemperatura               cm      cm     cm
  
 
Se propone utilizar varilla núm. 5 que tiene un área = 1,98 cm2 
 
     Área               Espaciamiento 
  8,00  cm2   …………………...         cm 






    s   
          
    
        cm 
 
Para el armado de la zapata se propone utilizar varillas núm. 8 a cada        
0,25 m, como refuerzo a flexión, y varillas núm. 5 a cada 0,25 m como refuerzo 
por temperatura; (ver en apéndice, plano detalles). 
 
 Diseño de apoyo 2.1.6.4.6.
elastomérico  
 
La AASHTO, en su capítulo 14.6.1 establece las condiciones de apoyo 
para un puente en función de la longitud de su claro. Para apoyos fijos de claros 
de 50 pies, no es necesario hacer consideraciones por rotación, mientras que 
para claros mayores o iguales a 50 pies deberán proveerse tipo de apoyos 
especiales que toleren mayores niveles de rotación; los puentes con claros 
menores de 50 pies, también pueden apoyarse en dispositivos móviles, 
consistentes en placas de acero con superficies tersas, que tampoco toman en 
cuenta la deflexión. 
 
De acuerdo con el tipo de material del que están hechos, los apoyos 
pueden clasificarse en metálicos y elastoméricos. El uso de apoyos metálicos, 
generalmente se limita a puentes con superestructura a base metálica, mientras 
que los apoyos elastoméricos se usan independientemente en puentes con 
superestructura de concreto o metálicas. 
 
 Los apoyos elastoméricos son mecanismos constituidos parcial o 
totalmente de elastómeros, pueden ser sencillos (que tienen una sola placa de 





sus caras mediante láminas de acero integralmente sujetas o con refuerzo de 
fábrica). 
 
 En adición a cualquier refuerzo interno, los apoyos pueden tener una 
placa externa de acero, unida a la placa inferior o superior del elastómero, cada 
placa de carga será al menos tan larga como la capa de elastómero a la cual 
esté unido. 
 





Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 
Una de las propiedades más importantes del elastómero es su módulo de 
cortante, el cual puede definirse como la fuerza por superficie cuadrada del 
cojinete (área de contacto) necesaria para deformar una cantidad igual a su 
espesor. Cuando sea especificado o se conozca el módulo de cortante del 
elastómero del que está hecho cada uno de los apoyos, este valor deberá ser 
utilizado para el diseño, de lo contrario los valores usados serán los indicados 







Tabla VI. Propiedades de diferentes durezas elastoméricos 
 
Hardness (SHORE 'A') 50 60 70 
Shear modulus at 73 °F (psi)  
Creep deflection at 25 yrs. 
95 - 130 130 - 200 200 - 300 
Instantaneous deflection 25 % 35 % 45 % 
 
 




Tomando en cuenta los valores dados en la tabla anterior, se propondrá lo 
siguiente (G) = 1.30  Pa con una dure a S ORE „ ‟   . 
 
Se realizará el cálculo del apoyo elastomérico por medio del método A de 
la AASHTO 14.7.6. Por lo cual se deben asumir los valores siguientes: 
 
hrt = 30 mm 
L = 400 mm 
W = 500 mm 
hri = 10 mm tomando en cuenta que son tres capas uniformes 
 
El factor de forma se calculó con base en la AASHTO 14.7.5.1, que define 
calcularlo por medio de la siguiente expresión: 
 
Si   
    W
  hri      W 
   
         
                 









 Deformación por compresión  2.1.6.4.8.
 
Se calcula para el valor soportado de las cargas muertas y vivas que 
estarán sobre el apoyo elastomérico, divididos entre el área del apoyo 
elastomérico. Deben cumplir con lo siguiente: 
 
 s        Pa o  s         Si 
 
 
Con la carga distribuida calculada para las vigas principales se halla el 
valor que soportará el apoyo elastomérico. 
 
Q   
      
kg
m
      m
 
          kg             
 
 s   
         
    m        m
         Pa         Pa 
 
s         Pa   s         Si         Pa   por lo que puede decirse que 
se cumple lo especificado en la norma AASHTO sección 14.7.6.3.2. 
 
 Deflexiones por compresión  2.1.6.4.9.
 
Las deflexiones de los apoyos elastoméricos debidas a la carga total y a la 
carga viva deben ser consideradas separadamente. La deflexión instantánea 
según AASHTO 14.7.5.3, debe tomarse como: 
 






La deflexión compresiva inicial, en cualquier capa de un apoyo 
elastomérico con acero de refuerzo en el estado límite de servicio sin 
incremento por carga dinámica, no debe exceder 0,07 hri, según AASHTO 
14.7.6.3.3. 
 
              mm       mm 
 
Si se tiene que el  s = 0,85 MPa, el factor de forma es aproximadamente 
de 12 milímetros y el tipo de dureza seleccionada fue de 60, con base en las 
curvas que se muestran en la  siguiente figura se puede obtener el valor de  i  
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     mm        mm 
 









 Deformación por cortante 2.1.6.4.10.
 
Esta es verificada para asegurar que el apoyo es capaz de permitir 
movimientos horizontales anticipados del puente. También, la deformación de 
corte es limitada para evitar giros en los bordes y de laminación debida a la 
fatiga causada por deformaciones de expansión y contracción cíclica. El 
movimiento horizontal del puente se basará solo en los efectos térmicos. El 
movimiento térmico que controla es la contracción. Otros criterios que pueden 
agregarse a la deformación de corte incluyen las tolerancias de la construcción, 
fuerza de frenado y viento longitudinal, si es aplicable. 
 
El máximo desplazamiento horizontal de la superestructura debe ser 
calculado de acuerdo con la AASHTO 14.7.6.3.4. La máxima deformación de 
corte de la almohadilla  Δs   debe tomarse como el m  imo despla amiento 
horizontal de la superestructura, se calcula por medio de la siguiente expresión: 
 
hrt      s 
 
 s   γ
tu
    con    e 
 
Donde 
γtu = factor de efecto por cargas sísmica = 1,20 
Δcon = máximo cambio por temperatura y fragua del concreto. 
Le = longitud de vigas desde el centroide de apoyo a apoyo = 14 300 mm 
 
El Δcon por temperatura a 23 °C para concretos de peso específico de                 
2 400 kg/m3 es            el Δcon por fragua es de 0,0003. 
 





   mm ≥           mm 
 
   mm ≥       mm 
 
 Verificación de la estabilidad 2.1.6.4.11.
 
Para asegurar la estabilidad, el espesor total de la almohadilla no 
excederá el menor valor de L/3 o W/3, de acuerdo a lo establecido en la norma 
AASHTO sección 14.7.6.3.6. 
 








   mm  
   
 
         mm o 
   
 
        mm 
 
 Verificación del refuerzo 2.1.6.4.12.
 
El espesor del acero de refuerzo de los apoyos elastoméricos debe ser 
capaz de mantener los esfuerzos tensores inducidos por la compresión en el 
apoyo. El espesor del acero reforzado debe satisfacer los requisitos de la 
AASHTO 14.7.5.3.7. 
hs ≥ 





      mm        
        Pa
      mm 
 
Si se cumple con el requisito anterior ya que el espesor del acero 







Las cimentaciones ubicadas sobre superficies de roca inclinadas, poco 
rugosas y que no están restringidas por algún material resistente, serán fijadas 
mediante anclajes en la roca. Si la remoción de la roca se realiza en grandes 
áreas mediante explosiones, se evitara cualquier tipo de anclajes superficiales. 
 
Si existe alguna combinación de cargas que cause una fuerza de corte 
mayor de 1/5 de la fuerza de compresión ocurrida simultáneamente, el apoyo 
será asegurado contra el movimiento horizontal. Si los apoyos están sujetos a 
ambas superficies superior e inferior, la unión debe ser tal que en una dirección 
vertical la tensión no sea posible. 
 
2.1.7. Aproches u obras de protección  
 
Para proteger el puente pueden realizarse distintas obras, las más 
comunes consisten en el mantenimiento de la cuenca, dragado y construcción 
de gaviones. 
 
Es necesario que al cauce del río se le dé un mantenimiento continuo; 
recomendablemente previo a la entrada del invierno, no se debe permitir hacer 
extracciones de material cerca de los estribos y pila, sobre todo aguas abajo. 
 
En algunos casos habrá necesidad de hacer enrocamientos y hasta 
tratamientos especiales del lecho del río, cuando se hace notar que los 
cimientos de las pilas y de los estribos empiezan a verse o que comiencen a 






Cuando el cauce del río ha acarreado mucho material y este se ha 
sedimentado cerca de la subestructura del puente, es necesario hacer dragados 
para que la corriente pase adecuadamente por debajo del mismo, evitando 
golpear y dañar la estructura. En otro caso, en el cuales son necesarios los 
dragados, es cuando el río ha cambiado su cauce. 
 
El gavión es un elemento con forma de prisma, constituido por una red, 
con mallas de agujeros, a doble torsión, en alambre galvanizado y según sea 
necesario, revestido de un material plástico especial, que se rellena con grava o 
material rocoso de apropiado tamaño. 
 
El material plástico recubre con una funda continua el alambre 
galvanizado y lo amarra, de la manera más segura y completa, contra toda 
corrosión química posible. La galvanización asegura la protección del alambre, 
por muchos años en condiciones ambientales normales. 
 
Los gaviones se ven favorecidos por la sedimentación que llena sus 
vacíos y por el enraizamiento de la vegetación en los mismos, aumentando su 
eficiencia con el paso del tiempo. Todos los bordes, ya sean de la pieza central 
y de las marginales, son reforzados con alambre de hierro galvanizado de 
diámetro más grande. 
 
Varias son las ventajas de este sistema, la primera buena cualidad estriba 
en el hecho de que no pierde contacto con el fondo, cuando se va socavando 
este por cualquier circunstancia, ya que el gavión se va deformando 








Tabla VII. Elaboración de presupuesto  
 
 
PUENTE VEHICULAR PARA EL RÍO DÍNAMO EN LA COLONIA POPULAR, MUNICIPIO DE  
ESCUINTLA, ESCUINTLA. 
Núm. Renglones Cantidad Unidad Precio Unitario Total 
1 Preliminares 1,00 Global  Q       70 232,96   Q             70 232,96  
2 Replanteo Topográfico 1,00 Global  Q         4 919,04   Q               4 919,04  
3 Muros de mampostería 18,00 Ml  Q         9 868,44   Q           177 632,00  
4 Viga de apoyo 13,00 Ml  Q         1 194,77   Q             15 532,01  
5 Zapata 62,00 M²  Q         1 024,41   Q             63 513,69  
6 Vigas principales 28,00 Ml  Q         1 126,69   Q             31 547,44  
7 Diafragma interior 18,00 Ml  Q            543,98   Q               9 791,62  
8 Diafragma exterior 23,00 ML  Q         1 127,31   Q             25 928,12  
9 Losa de superestructura 53,00 M²  Q         1 509,14   Q             79 984,27  
10 Barandales 10,00 Unidad  Q         1 047,48   Q             10 474,82  
11 Banqueta 21,60 M²  Q            316,11   Q               6 827,90  
12 Neopreno 1,00 Global  Q     109 639,94   Q           109 639,94  
13 Aproches 36,00 M²  Q            339,44   Q             12 219,72  
TOTAL DEL PROYECTO  Q           618 243,53  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.8. Evaluación socioeconómica 
 
En general, los proyectos de infraestructura de gran ayuda tienen un gran 
componente social, el cual da el proyecto un enfoque para el análisis de su 
evaluación en este sentido.  Deben entonces considerarse los efectos indirectos 
y de valorización social, de beneficio y costo que conlleva su instalación y 
manejo. Sin embargo, una evaluación económica del proyecto ofrece 
indicadores de viabilidad para su realización. 
 
La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos y 
financieros es de utilidad para conocer la rentabilidad que generarán. Para ello 
se utilizarán los métodos del valor presente neto y la tasa interna de retorno, 






 Valor presente neto (VPN)  2.1.8.1.
 
Se utiliza para comparar alternativas de inversión. Consiste en transformar 
la inversión inicial, los ingresos y egresos anuales, así como valores de rescate 
futuros de un proyecto a un valor presente, a manera de determinar si este es 
rentable al término del periodo de funcionamiento. 
 
Debido a la característica del proyecto, la inversión inicial no es 
recuperable y deberá ser proporcionada por alguna institución, sea o no 
gubernamental. Para el análisis de VPN, este rubro no se considerará debido a 
que se analiza si el proyecto es auto sostenible. 
 
Los datos utilizados para el cálculo del VPN son los siguientes: 
 
 Ingreso anual = Q 00,00 /mes x 500 viviendas x 12 meses = Q 75 840,00 
 Egreso anual = 2008,96 x 12 meses = Q 24 107,52 
 Tiempo (n) = 20 años 




















Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
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Con la inversión del proyecto podrá cubrir todos los costos de operación y 
el mantenimiento que se necesitan durante el período de funcionamiento. Se 
dará por medio de la municipalidad. Además, se dispondrá de una cantidad de 








 Tasa interna de retorno (TIR) 2.1.8.2.
 
La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de una 
inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o 
valor presente neto (VPN) es igual a cero. El VPN es calculado a partir del flujo 
de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. La tasa 
interna de retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el VPN. La TIR 
es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para comparar 
la factibilidad de diferentes opciones de inversión. Generalmente, la opción de 
inversión con la TIR más alta es la preferida. 
 
Si la TIR es mayor o igual al costo de capital se acepta el proyecto, de no 
ser este el caso entonces se rechaza. La expresión que se utiliza es la 
siguiente: 
 
T R  VP   E E  C OS   VP COSTOS    
 
Para calcular la TIR se procede por el método de prueba y error, este 
consiste en delimitar un rango, el cual, debe existir un VPN negativo y un VPN 
positivo, para luego interpolar, y así, encontrar la tasa de retorno requerida, la 
cual sirve de guía para determinar la tasa de rendimiento que general una 
rentabilidad neutral. 
 
Tasa 1 VPN (+) 
TIR VPN = 0 
Tasa 2 VPN (-) 
 





    *
(             )(     ( ))
   ( )     ( )
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Debido a que el presente proyecto es de carácter social, es imposible 
obtener una tasa interna de retorno TIR atractiva; por lo que el análisis 
socioeconómico que se realiza a nivel municipal para este tipo de inversión es 
de costo/beneficio, este se determina de la siguiente manera: 
 
Costo    nversi n inicial –VP  
 
Costo   Q                Q              Q              
 






Q             
      hab.
 Q          habitante  
 
Las instituciones de inversión social toman las decisiones con base en el 
valor anteriormente obtenido y las disposiciones económicas que posean. 
Según las expectativas de las entidades que colaboran con la municipalidad de 
Escuintla, se tiene un rango aproximado de hasta Q 500,00 por habitante. 
 
De lo anterior, se concluye que el proyecto podrá ser considerado 









2.2. Diseño de sistema de distribución agua potable para la 
comunidad Ceylán 
 
A continuación se describe el procedimiento llevado a cabo para el diseño 
del sistema de abastecimiento de agua potable. 
 
2.2.1. Descripción general del proyecto 
 
El proyecto consiste en diseñar un sistema de distribución de agua 
potable, el cual debido a la ubicación y naturaleza de la fuente de 
abastecimiento, así como de la topografía del lugar, el sistema a utilizar es por 
gravedad, la cual abastecerá a 288 viviendas actuales de un total de 614 
viviendas futuras. 
   
La fuente es un manantial que es abastecido por varios brotes. Los 
componentes del proyecto son: 1 391,34 metros red de conducción, un tanque 
de distribución de 125 m3, 4 706 metros red de distribución, obras hidráulicas y 
288 unidades de conexiones domiciliares. 
 
El diseño inclu e la instalaci n de contadores de agua de ½” de di metro 
de entrada y salida, con sus respectivos accesorios (llaves de paso, llaves de 
compuerta, adaptadores y cajas de protección para los contadores). 
 
2.2.2. Aforos de la fuente y tipo de servicio 
 
La comunidad Ceylán cuenta con una fuente de agua de brote definido. El 
aforo de la fuente se realizó por el método volumétrico, obteniendo un caudal 





El tipo de servicio que influye de una manera determinante en la economía 
familiar en el área rural, es el servicio de conexiones prediales, y de acuerdo 
con la producción de la fuente, es el tipo de servicio más adecuado y factible 
para implementar en esta comunidad. 
 
2.2.3. Análisis de calidad del agua  
 
Para determinar la calidad sanitaria del agua fue necesario efectuar un 
examen fisicoquímico sanitario y bacteriológico, los cuales deben acatar las 
Normas Coguanor NGO 29 001. 
 
Con el fin de conocer las características físicas, químicas y bacteriológicas 
de las fuentes, se tomaron muestras de agua directamente del nacimiento.  
Para el examen físico-químico se utilizó un recipiente de plástico de 1 galón 
transportado sin refrigeración.  Para el examen bacteriológico se utilizaron 
envases esterilizados de boca ancha y tapón hermético, los que se 
transportaron en refrigeración y fueron entregados en el laboratorio en un 
período menor de 24 horas, para que las muestras no perdieran sus 
propiedades. 
 
 Análisis bacteriológico 2.2.3.1.
 
El objetivo principal del análisis bacteriológico es proporcionar el grado de 
contaminación bacteriana y con materia fecal encontrada en la muestra, para lo 
cual se busca la presencia del grupo coliforme. 
 
El examen bacteriológico dicta que el agua de la fuente se enmarca en la 
clasificación I, por lo que exige únicamente un simple tratamiento de 





 Análisis físico-químico sanitario 2.2.3.2.
 
El análisis físico determina el aspecto, color, turbiedad, olor, sabor, pH, 
temperatura y conductividad eléctrica, y el análisis químico mide las cantidades 
de minerales y materia orgánica existentes en el agua que afectan la calidad de 
la misma, como lo son: amoniaco, nitritos, nitratos, cloro residual, manganeso, 
cloruros, fluoruros, sulfatos, hierro total, dureza total, sólidos totales, sólidos 
volátiles, sólidos fijos, sólidos en suspensión, sólidos disueltos y también la 
alcalinidad. 
 
El resultado que se obtuvo del examen físico-químico sanitario indica que 
el agua cumple con las normas internacionales de la Organización Mundial de 
la Salud para fuentes de agua (ver resultados en anexos). 
 
2.2.4. Levantamiento topográfico 
 
Sirve para definir la línea de conducción, distribución y los ramales 
abiertos de un sistema de abastecimiento de agua potable.  
 
En el caso de este proyecto se llevó a cabo una topografía de primer 
orden. La topografía de primer orden permitirá una correcta comparación entre 
la altimetría y la planimetría, además permitirá la realización correcta de los 
planos que brindarán información adecuada para el diseño y construcción del 
sistema de abastecimiento de agua y las distintas obras de arte.  
 
Se utilizó como equipo un teodolito Wild modelo T16, una plomada, una 
cinta métrica con longitud de 50 metros, un estadal de acero de 4 metros, una 








La planimetría tiene como objetivo determinar la longitud del proyecto que 
se va a realizar, localizar los accidentes geográficos y todas aquellas 
características tanto naturales como no naturales que puedan influir en el 
diseño del sistema, por ejemplo calles, edificios, áreas verdes, carreteras, 
cerros, ríos, barrancos, zanjones, entre otros. 
 
El levantamiento planimétrico se ejecutó como una poligonal abierta, 





Es la parte de la topografía que determina las elevaciones de los distintos 
puntos situados sobre la superficie terrestre. La elevación se puede establecer 
en relación a otro punto o a un plano. En los estudios de abastecimiento de 
agua ayuda a determinar si el agua puede correr naturalmente (por gravedad) o 
si necesita de ayuda para llegar a las comunidades (bombeo). 
 
2.2.5. Criterios de diseño 
 
A continuación se presentan los parámetros que deben de tomarse en 
cuenta para realizar el diseño de un sistema de distribución de agua potable 









 Período de diseño 2.2.5.1.
 
Se entiende como período de diseño de un sistema de abastecimiento de 
agua potable, al tiempo comprendido entre la puesta en servicio y el momento 
en el que sobrepase las condiciones establecidas en el diseño. Se recomienda: 
 
 Para obras civiles 20 años 
 Para equipo mecánicos de 5 a 10 años 
 
Con base en las normas establecidas, todas las partes del proyecto fueron 
diseñadas para un período de diseño de 20 años más un tiempo de gestión 
aproximado de 2 años. 
 
 Población futura 2.2.5.2.
 
Para el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable debe 
utilizarse la población futura, la cual se calcula en base al periodo de diseño y la 
tasa de crecimiento poblacional. 
 
 Tasa de crecimiento poblacional 
 
Según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística, 
obtenido del censo de 2 002, además de parámetros utilizados en la Oficina  
Municipal de Planificación de Escuintla, se optó por una tasa del 3,13 %. 
 
 Estimación de la población de diseño 
 
Para el cálculo de la población futura se utilizó la población total actual 





esta comunidad. Para su cálculo se utilizó el método de crecimiento geométrico 
según la fórmula siguiente: 
 




Pf = población futura 
Pa = población actual (2 932 habitantes, dato obtenido de un censo realizado) 
r = tasa de crecimiento (3,13 %) 
n = período de diseño en años (22 años) 




La dotación es la cantidad de agua asignada a una persona durante un 
día. Desde el punto de vista económico, la dotación es muy importante, ya que 
a mayor dotación, mayor será el diámetro de la tubería, y por consiguiente eleva 
el costo del proyecto. 
 
En acueductos rurales la dotación es únicamente para el consumo 
doméstico, teniendo cuidado que la población consuma la cantidad de agua 
prevista, de lo contrario el período de diseño se acorta. Se consideran los 
factores: clima, nivel de vida, actividades productivas, abastecimiento privado, 
servicios comunales o públicos, facilidad de drenaje, calidad del agua, 






Debido a que la comunidad tiene un clima templado, y haciendo un 
análisis de consumo por el tipo de actividad de los habitantes de la comunidad, 
se decidió adoptar una dotación de 70 lts/hab/día 
 
2.2.6. Determinación de caudales 
 
En un sistema público de abastecimiento de agua, el consumo es afectado 
por una serie de factores que varían en función del tiempo, las costumbres de la 
región, las condiciones climáticas, y las condiciones económicas que son 
inherentes a una comunidad y que varía de una comunidad a otra. 
 
Durante el día, el caudal dado por una red pública varía continuamente; en 
horas diurnas supera el valor medio alcanzando valores máximos alrededor del 
mediodía, y los valores mínimos en las primeras horas de la madrugada. 
 
La aplicación factores de seguridad garantiza el buen funcionamiento del 
sistema en cualquier época del año, bajo cualquier condición, los factores a 
aplicar se describen a continuación: 
 
 Factor de día máximo (FDM): este incremento porcentual se utiliza 
cuando no se cuenta con datos de consumo máximo diario. Infom-
Unepar recomienda lo siguiente: 
o Para poblaciones del área rural un FDM de 1,2 a 1,8 
o Para poblaciones urbanas un FDM de 1,8 a 2 
o Para el área metropolitana un FDM de 2 a 3 
 
Debido a que este proyecto está ubicado en el área rural, y tomando 






 Factor de hora máximo (FHM): este, como el anterior, depende de la 
población que se esté estudiando y de sus costumbres. Infom-Unepar 
recomienda lo siguiente: 
o Para poblaciones del área rural un FHM de 1,8 a 2 
o Para poblaciones urbanas un FHM de 2 a 3 
o Para el área metropolitana un FHM de 3 a 4 
 
Debido a que este proyecto está ubicado en el área rural se utilizó un FHM 
de 1,9. 
 
 Caudal medio diario 2.2.6.1.
 
El caudal medio se obtiene del  producto de la dotación adoptada por el 








Qm = caudal medio diario en litros/segundo 
D = dotación en litros/habitante/día 
Pfutura = número de habitantes futuros 
 
Al sustituir los datos en la fórmula se obtiene: 
 
Qm 
   lts hab d a        hab
       seg








 Caudal diario máximo 2.2.6.2.
 
El consumo máximo diario o caudal de conducción es el mayor consumo 
que se da en un día del año.  Este consumo será el producto de multiplicar el 
consumo medio diario por el factor de día máximo. 
 
Qc        Qm 
 
Donde 
Qc = caudal máximo diario o caudal de conducción 
FDM = factor de día máximo  
Qm = caudal medio diario  
 
Al sustituir los datos en la fórmula se obtiene: 
 
Qc            lts seg        lts seg 
 
 Caudal horario máximo (Qmh) 2.2.6.3.
 
El caudal máximo horario se utiliza para diseñar la red de distribución. Se 
define como el máximo consumo de agua observado durante una hora del día 
en el período de un año. 
 
Qmh Qm       
 
Donde 
Qmh = caudal horario máximo en litros/segundo 
Qm = caudal medio diario  





Al sustituir los datos en la fórmula se obtiene: 
 
Qmh              lts seg        lts seg 
 
 Caudal instantáneo o de uso simultaneo 2.2.6.4.
 
La guía para el diseño de abastecimiento de agua potable en zonas 
rurales (Infom 2011) recomienda que el diseño hidráulico de las tuberías de 
distribución se realice tomando en cuenta criterios de uso simultaneo versus 
factor de hora máxima, seleccionando siempre el valor más alto obtenido en 
ambos cálculos. Para tal efecto se utilizará la expresión siguiente: 
 
Qsimultaneo   k √n   
 
Donde 
Qsimultaneo = caudal de uso simultáneo no menor a 20 Lts/seg 
k = 0,20 para predial y 0,15 para llena cantaros 
n = número de conexiones o llenacantaros 
 
2.2.7. Parámetros de diseño 
 
Para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable se deben 




El diseño hidráulico debe realizarse con base en la pérdida de presión del 
agua que corre a través de la tubería. Para comprender el mecanismo que se 





 Presión estática en tuberías 
 
Se produce cuando todo el líquido en la tubería y en el recipiente que la 
alimenta está en reposo.  
 
Cuando la topografía es irregular y se hace difícil mantener este rango, se 
podría considerar, en casos extremos, una presión dinámica mínima de 6 
m.c.a., partiendo del criterio que en una población rural, es difícil que se 
construyan edificios de altura considerable. 
 
 Presión dinámica en la tubería 
 
Cuando hay movimiento de agua la presión estática modifica su valor 
disminuyéndose por la resistencia o fricción de la paredes de la tubería, lo que 
era altura de carga estática se convierte en altura de presión más pequeña, 
debido al consumo de presión que se le llama pérdida de carga. La energía 
consumida o pérdida de carga varía con respecto a la velocidad del agua y en 
proporción inversa al diámetro de la tubería. 
 
La presión en un punto A, es la diferencia entre la cota piezométrica del 
punto A y la cota del terreno en ese punto. En consideración a la menor altura 
de las edificaciones en medios rurales, las presiones tendrán los siguientes 
valores: 
 
o Mínima 10 metros (presión de servicio) 
o Máxima 60 metros (presión de servicio) 
o Presión hidrostática: máxima 60 metros. En este caso deberá 










En todo diseño hidráulico es necesario revisar la velocidad del líquido, 
para verificar si ésta se encuentra entre los límites recomendados. 
 
Para diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable por gravedad, 
según las normas de Unepar se consideran los siguientes límites: 
 
Mínima = 0,60 m/s 
Máxima = 3,00 m/s 
 
2.2.8. Cálculo de la línea de conducción y distribución  
 
Para el cálculo de la línea de conducción y red de distribución se aplicaron 
las ecuaciones de conservación de la energía, así como la fórmula empírica de 
Hazen & Williams, empleada para las pérdidas de carga en tuberías cerradas a 
presión.  A continuación se describe la ecuación de Hazen & Williams: 
 
hf  
                Q     
C
            
 
Donde 
hf =  pérdida de carga por fricción en metros 
L =  longitud del tramo en metros 
Q =  caudal conducido en litros / segundo 
C =  coeficiente de fricción interno (para  PVC C=150 y para HG=100) 





La altura máxima disponible por perder, se toma como hf, la cual permitirá 
encontrar el diámetro teórico necesario para la conducción del agua. 
Despejando el diámetro de la fórmula anterior, se tiene: 
 
  (
            Q         
C
    
  f
)
        
 
 
Obteniendo el diámetro teórico, se procede a seleccionar el diámetro 
comercial superior, se calcula el Hf  final y la velocidad de diseño. 
 
v  




Posteriormente se realiza el cálculo de la cota piezométrica (C.P.) de cada 
punto en el sistema para posteriormente chequear las presiones dinámica y 
estática: 
 
CP   Cota inicial    f 
 
Presi n CP Cota terreno 
 
Para el diseño hidráulico de la línea de conducción, se aprovechará el 100 
por ciento del caudal de la fuente, para lo cual se tomará como caudal de 
conducción el caudal de aforo (Qmd). 
 
2.2.9. Línea de conducción 
 
La línea de conducción es un conjunto de tuberías libres o forzadas, que 





Para el diseño de una línea de conducción por gravedad, se deben tener 
los siguientes aspectos fundamentales: 
 
 Capacidad suficiente para transportar el caudal de día máximo 
 La selección del diámetro y clase de la tubería que se empleará deberá 
ajustarse a la máxima economía. 
 
A continuación se muestra el cálculo para la primera iteración, de la 
estación Est-0 a la estación Est- 13. 
 
 Datos para la primera iteración 
 
Cota inicial del terreno (EST-0) = 500 msnm 
Cota final del terreno (EST-13) = 495,64 msnm 
Longitud = 220,75 m 
Caudal = 4,69 Lts/seg 
C (coeficiente de rugosidad) = para HG usar 150 y para PVC usar 100 
Cota piezométrica inicial (EST-2) = 295,06 m 
 
 Cálculo de la carga disponible 
 
La carga disponible es la diferencia de cota entre el nivel cero del agua y 
la altura en la cual terminará el diseño, se calcula de la siguiente manera: 
 
  CO Cf 
 
Donde 
H = presión hidrostática 









H = 500,00 m – 495,64 m = 4,36 m 
 
El agua en el punto de la captación tiene presión igual a cero. 
 
 Cálculo del diámetro teórico de la tubería 
 
Para calcular el diámetro de la tubería, es necesario cumplir con los 
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                   m   (     lts seg)           
(   )            m
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      pulg 
 
Se debe considerar las pérdidas por fricción, debiendo probar con 
diámetros superiores o inferiores de tubería a manera de contrarrestar estas 
pérdidas, y lograr mantener presiones adecuadas a lo largo del tramo que se 
está diseñando. 
 
Para chequear presiones y velocidades se usará un diámetro comercial de 
5 pulgadas. 
 





Una vez definido el diámetro interno de la tubería, se procede a calcular el 
valor real de la pérdida en este tramo; por medio de la ecuación de Hazen & 
Williams. Sustituyendo valores se obtiene: 
 
 freal 
                   m  (     lts seg)         
(   )     (  )    
       m 
 
 Cálculo de la cota piezométrica 
 
La cota piezométrica final del tramo, se calcula restando la cota 
piezométrica al inicio del tramo, menos las pérdidas del tramo; sustituyendo 
datos se obtiene: 
 
CPf      m        m          m 
 
 Cálculo de la velocidad 
 
Haciendo uso de la formula dada anteriormente, y sustituyendo valores se 
obtiene:   
  
v  
             lts   seg
(     ) 
      m seg 
 
Se decidió tomar como válida esta velocidad por estar cercana a la 
velocidad m nima. Se adopt  usar este di metro   ”   debido a que la presi n 
hidrostática en Est-13 es poca con relación a la longitud acumulada; 
garantizando así una presión hidrodinámica adecuada para evitar que la cota 






Preferiblemente es mejor mantener presiones adecuadas aun si se ve 
afectada levemente la velocidad, según los requerimientos. Con el diámetro 
comercial inferior al adoptado aumenta la velocidad, pero la presión 
hidrodinámica se ve afectada por una disminución sustancial, arriesgando a 
dificultar el paso del agua por la estación Est-13. 
 




















0 13 500,00 495,64 4,36 220,75 8,91 2,80 5,00 0,82 500,00 499,18 0,35 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.10. Tanque de almacenamiento  
 
En todo sistema, incluyendo aquellos con abastecimiento por gravedad 
durante las 24 horas del día, debe diseñarse un tanque como mínimo, con las 
siguientes funciones: 
 
 Compensar las demandas máximas horarias esperadas en la red de 
distribución. 
 Almacenar agua en horas de poco consumo, como reserva para 
contingencias. 
 Almacenar cierta cantidad de agua para combatir incendios. 
 Regular presiones en la red de distribución. 







Se podría suprimir el tanque de almacenamiento, sólo cuando la fuente 
asegure un caudal superior a 3 veces el consumo medio diario de la población, 
en toda época del año. 
 
Las variaciones de consumo pueden ser establecidas utilizando la suma 
de variaciones horarias de consumo de una población, con iguales 
características a la localidad, cuando se dispone de una curva aplicada al caso 
estudiado. De lo contrario, el volumen de compensación en sistemas por 
gravedad se adoptará del 25 % al 35 % del consumo medio diario y en sistemas 
por bombeo de 35 % al 50 %. 
 
 Cálculo del volumen 2.2.10.1.
 
Para este proyecto se utilizara un volumen del tanque del 30 % del 
consumo medio diario, se calcula por medio de la siguiente expresión: 
 
V        Qmd 
       seg
     
 
 
 Sustituyendo datos se obtiene: 
 
Vol  




     
lts
m 
         m       m  
 
2.2.11. Diseño estructural del tanque 
 
Los tanques de distribución o almacenamiento normalmente se construyen 





cubierta de losa de concreto reforzado. En los tanques elevados, predomina el 
uso de acero.  
 
Debido a las características del terreno y los requerimientos de la red de 
distribución, los tanques pueden estar totalmente enterrados, semienterrados, 
superficiales o elevados.  
 
En particular, el tanque se diseñará con muros de concreto ciclópeo y 
cubierta de concreto reforzado, y para evitar la excesiva excavación, se 
diseñará en estado semienterrado, donde la condición crítica es cuando ésta se 
encuentra completamente lleno. 
 

















Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 
 Losa del tanque 2.2.11.1.
 
Para el diseño de la losa del tanque se utilizaron los siguientes datos: 
 
a = 3,40   
Carga viva = 200 Kg/m2  
f´c = 210 Kg/cm2  
b = 5,95   
γcon = 2 400 kg/m
3   






 Relación a/b 
El método 3 del ACI indica que si la relación a/b < 0,5 la losa debe 





   
    
    
             
 
La relación a/b es mayor que 0,5, lo que indica que la losa debe de 
diseñarse en dos sentidos. 
 
 Espesor de la losa 
 
t   
P
   
 
(        ) (        )
   
       m 
 
Se utilizará un espesor de 0,10 m para el diseño de la losa. 
 
 Cálculo del peso propio de la losa (Wm): 
 
Wm = (γcon) x t + S.C. 
 
Donde 
γcon = Peso específico del concreto = 2 400 Kg/m
3 
t = Espesor de losa   
S.C. = Sobre carga = 100 Kg/m2 
 
Wm = 2 400 kg/m3 x 0,10 m x 100 kg/m2 = 340 Kg /m2 





CUT 1.7CV 1.4CM 
 
Donde: 
CV = Carga viva    
CM = Carga muerta   
   
 Sustituyendo datos: 
 
CUT     (   )      (   )       kg m  
 
 Cálculo de momentos actuantes  
 
Para el cálculo de los momentos generados en la losa debido a la carga 










 (Cneg CU) 
 
Donde 
M = momento actuante 
C = coeficiente de tablas de ACI 318R-99 para momentos 
CM = carga muerta  1.4 CM 
CV = carga viva  
l = dimensión del lado a evaluarse 
 






Ma+ =    0,073 x 340 x 3,00
2 + 0,058 x 476 x 3,002 = 471,85 kg – m  
Mb+ =    0,005 x 340 x 5,95
2 + 0,008 x 476 x 5,952 = 195,00 kg – m  
Ma- =    0,096 x 816 x 3,00
2 = 705,02 kg – m  
Mb- =    0,000 x 816 x 5,95
2 = 0 kg – m    
 
o Para Losa 2  Caso 5   
 
Ma+ =    0,038 x 476 x 3,40
2 + 0,063 x 340 x 3.402 = 456.71 kg – m     
Mb+ =    0,002 x 476 x 5,95
2 + 0,005 x 340 x 5.952 = 93.89 kg – m  
Ma- =    0,089 x 816 x 3,40
2 = 839,53 kg – m    
Mb- =    0,000 x 816 x 5,95
2 = 0 kg – m  
 
El balanceo de momentos en el centro de los claros se calcula en función 
de las siguientes condiciones: 
 
Si MMENOR  > 0.80MMAYOR    Mb =  (M1 + M2) /2 
Si MMENOR  < 0.80MMAYOR    Balanceo por rigideces 
 
Como 839,52 > 0,80 x (705,02) = 839,52 > 564,02 


















Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 
 Cálculo de peralte de losa: 
 





Donde   
t = Espesor de losa 
Rec = Recubrimiento 
= Diámetro de varilla 
 
Sustituyendo datos: 
d 10 2 0,5 7,5 cm 
 






El cálculo se efectúa para una franja unitaria de b = 100 cm, con los 
siguientes datos: 
 
  ‟c       Kg cm2   Fy =2 810 Kg/cm2 
 b = 100 cm   d = 7,5 cm 
 
o Área de acero mínimo  
 smin     
     
  
  b   d 
 
 smin     
     
      kg cm  
      cm       cm        cm  
 
o Espaciamiento máximo  
 
Sma   t  (     cm)      cm 
 
o Armado para Asmin usando varillas núm. 3  
  
  1,51cm2      -     100 cm 
  0,71 cm2     -      S   S = 0,47 m > Smax 
 
Debido a que el espaciamiento calculado anteriormente es mayor que el 
espaciamiento máximo, se usará varilla núm. 3 a cada 0,30 m. 
 
o Calculando Asmin con S = 0,30cm 
  As            -     100 cm 






o Momento que resiste el As = 2,36 cm2  
 
  s   [ smin     (d  
 smin     
       f c   b
)] 
 
  s      [            (     
            
                
)] 
 
  s         kg m 
 
o Espaciamiento para momentos mayores al que resiste Asmin 
 
Para Mu = 772,27 Kg – m, usar núm. 3 a cada 0,15 m 
Para Mu = M Asmin, usar núm. 3 a cada 0,30 m 
 
o Refuerzo por temperatura 
 stemp         b   d 
 
 stemp             cm      cm     cm
  
 
 Usar núm. 3 a cada 0,30m 
 
 Diseño de viga de soporte de losas 2.2.11.2.
 
Debido a la forma geométrica del tanque de distribución, fue necesario 
incorporar en su estructura dos vigas que servirán de soporte de las losas.  







b = 15 cm  CV = 200 kg/cm2  Fy = 2 810 Kg/cm2  
d = 30 cm   L = 5,95 m   S.C = 100 kg/m2 
rec = 3 cm      
 
Figura 16. Área tributaria sobre muro y vigas 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 Chequeo de h/b 
 
Debe tomarse en cuenta que       
h
b





   
  
  
    , por lo tanto 
puede decirse que la relación h/b si chequea. 
 
 Cálculo de carga viva y muerta 
 






C                      
(              )(     )
   
         kg m 
 
CV   
         
    
        kg m 
 
CU       C       CV                                    kg m   
 
Haciendo el análisis estructural por el método de puntos de inflexión, 
tomando las vigas como simplemente apoyadas sobre el muro, se obtiene que 
el M (+) a resistir es 5 886,25 kg-m, y que el Vu es 6 454,22 kg. 
 
 Límites de acero 
 
Antes de diseñar el acero longitudinal en la viga, se calculan los límites 
dentro de los cuales debe estar éste, según los criterios siguientes: 
 
  smin 
    
f 
 b d                  sma     [(




     
f       
)] b d 
 
  smin       cm
     sma        cm
  
 
El área de acero requerida debe de estar entre los límites de Asmin  y Asmax, 
se calcula haciendo uso de la siguiente fórmula:  
 
 sreq [(b   d) √(b  d)  
 u b
           fc
 
] [









 sreq [(       ) √(       )  
            
              
] [
          
    
]       cm  
 
Luego de calcular el As, se procede a colocar varillas de acero de tal 
forma que el área de ellas supla lo solicitado en los cálculos de As; esto se hace 
tomando en cuenta los siguientes requisitos sísmicos: 
 
 Asmin para M(-): en la cama superior, donde actúan momentos 
negativos, se debe colocar, como mínimo, dos o más varillas corridas de 
acero, tomando el mayor de los siguientes valores: 
 
As min = min x b x d =  2.26 cm2     2 varillas mínimo 
As min = 33 % del As calculada M(-)  0,33 x 0 = 0 cm2 
 
Para este caso se utilizarán 2 varillas núm. 4, lo que nos da un área de 
acero de 2,54 cm2 que es mayor que el As min = 2,26 cm2. 
 
 Asmin para M (+): en la cama inferior, donde actúan momentos positivos, 
se debe colocar, como mínimo, dos o más varillas corridas de acero, 
tomando el mayor de los siguientes valores:  
 
As min min x b x d =   2.26    cm2 
As min = 50% del As calculada  M (+)  0,50 x 8,77 = 4,39 cm2  
As min = 50% del As calculada M (-)   0,50 x 0 0 cm2 
 
Para este caso se utilizarán 3 varillas núm. 5, lo que nos da un área de 






El resto del acero se coloca como bastones usando la fórmula siguiente: 
 
Asriel = Astotal - As min corrido = 8,77 - 3 x 1,98 = 2,83 cm
2 
 
Usar 2 varillas núm. 4 como, lo que nos da un área de acero de 2,54 cm2, 
está por debajo del área de acero necesaria, pero se acepta por ser poca la 
diferencia. 
 
 Acero transversal (estribos) 
 
Los objetivos de colocar acero transversal son: por armado, para 
mantener el refuerzo longitudinal en la posición deseada y para contrarrestar los 
esfuerzos de corte; esto último en caso de que la sección de concreto no fuera 
suficiente para cumplir está función. El procedimiento a seguir para el cálculo 
del refuerzo a corte es el siguiente: 
 
o Cálculo del corte resistente 
 
VR              √f c   b   d 
 
VR              √    kg cm       cm      cm           kg 
 
o Comparación entre corte resistente con corte último 
 
Si VR ≥ VU la viga necesita estribos s lo por armado 






Debido a que VR < VU (3 392,24 < 6 425,22) se deben diseñar estribos 
por corte, para este caso se utilizará varilla núm. 3. Para el cálculo del 
espaciamiento entre estribos se deben tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
 Utilizando la siguiente fórmula: 
 
S   
   v   f   d
Vu
 
                  
        
       cm 
 
 12 pulgadas = 30 centímetros 
  
 8 veces el diámetro de la varilla  corrida utilizada más pequeña que en 
este caso es la varilla núm. 4, lo que nos da un espaciamiento de 10 cm. 
 24 veces el diámetro de la varilla del estribo, lo que nos da un 
espaciamiento de 23 cm. 
  
 S   d                     cm 
 
Como refuerzo a corte se utilizará varilla núm. 3 a cada 13 cm. 
 
 Diseño del muro del tanque 2.2.11.3.
 
Para su diseño se utilizaron los siguientes datos: 
 
 ngulo de fricci n interna  φ      º 
Peso específico del agua ( a)= 1 000 Kg /m3 
Peso específico del concreto ( c)= 2 400 Kg /m3 
Peso específico del concreto ciclópeo ( cc)= 2 500 Kg /m3 









Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD 2014. 
 
 Determinación de la carga uniforme sobre el muro  
 
W sobre muro    W OS     WV    PER  ETR     WV    SOPORTE 
 
o Peso del área tributaria de la losa sobre el muro  
 
W OS  CU   TR  UT R   
 
W OS      
kg
m 
  (              ) m           kg 
 





WV    PER  ETR    (                ) m
        
kg
m 
                  kg 
 
o Peso de viga de soporte  
 
WV    SOPORTE    (      m
     
kg
m 
      
kg
m 
      m      m      m)  
 
WV    SOPORTE            kg 
 
Con lo anteriormente calculado se obtiene la carga que actúa sobre el 
muro  del tanque de distribución por cada metro lineal es: 
 
WSobre muro 
          kg
   m
    m            kg 
 
El momento que ejerce la carga puntual respecto del punto A es: 
 
             kg   
     m
 
        kg m 
 



































Pa   agua   
 
 





 Cálculo de carga total del diagrama de presión  
 
 a   
 
 
 Pa       
 
 





 Momento actuante en el punto A será 
 
 a    a   
 
 
         
 
 
      kg m 
 
Tabla IX. Cálculo de momento respecto al punto A 
 
Figura Peso W (kg) Brazo (m) 
Momento (Kg-
m) 
1 2 500(1/2)(0,7)(1,75) = 6 250,00 (2/3) x 0,7 = 0,47 714,58 
2 2 500(0,40)(2) = 2 000,00 (0,7 + 0,2) = 0,90 1 800,00 
3 (0,7)(0,4)(2 500) = 7 000,00 (1/2)(0,70) = 0,35 245,00 
 Σ WR   =       8 950,00  ΣMR = 2 759,58 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
WTotal Pc   WR 
 
WTotal                               kg 
 






 sv  
 R    C
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 sv  
         kg m          kg m 
    kg m
  
 
 Verificación de la estabilidad contra el deslizamiento (Fsd)  
 
 sd  
 d
 a
 ≥     
 
 d  Wt    tan            kg       tan               kg 
 
 sd   
         kg
      kg
              
 
 Verificación de la presión bajo la base del muro 
 
Se debe cumplir lo siguiente: Pmax < Vs y Pmin > 0. Para su chequeo 
debe seguirse el siguiente procedimiento: 
 
o Cálculo de la excentricidad (ex) 
 
a  
 R  C  a
Wtotal
 
         kg m          kg m       kg m
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Habiendo revisado todos los aspectos de seguridad para el muro del 
tanque, se concluye que las dimensiones propuestas son las adecuadas.  
 
 Sistema de desinfección  2.2.11.4.
 
Se utilizará un alimentador automático de tricloro, instalado en serie con la 
tubería de conducción, a la entrada del tanque de distribución. 
 
La cantidad de litros que se tratarán a través del sistema, será el caudal 
de conducción durante un día. Este caudal es de 8,91 lts/seg, haciendo un total 
de   769 824 litros diarios. 
 
Las tabletas de tricloro son una forma de presentación del cloro: pastillas 
de 200 gramos de peso, 3 pulgadas de diámetro, por 1 pulgada de espesor, con 
una solución de cloro al 90 % y 10 % de estabilizador. La velocidad a la que se 





cantidad de tabletas al mes para clorar el caudal de conducción se hace 
mediante la fórmula para hipocloritos, y esta es: 
 
    
C        




G = gramos de tricloro 
C = miligramos por litro deseados 
M = litros de agua a tratarse por día 
D = número de días 
% CL = concentración de cloro 
 
La cantidad de gramos de tricloro oscila entre 0,07 % y 0,15 %, éste 
depende del caudal de bombeo a tratar, para este proyecto se utilizará un valor 
del 0,1 %, por lo que se tiene: 
 
    
                    
    
 
 
              gramos 
 
Lo cual significa que se necesitan 129 tabletas mensuales. Estas serán 
colocadas por el encargado de mantenimiento de forma gradual en el 
alimentador, cuidando de su limpieza una vez al mes. El gasto de operación del 









2.2.12. Línea de distribución 
 
Para diseñar la línea de distribución se utilizó el método de redes 
combinadas debido a que las viviendas se encuentran dispersas y otras cierran 
tres circuitos; en el cual se definen los puntos de consumo, distancias de cada 
tramo, diámetros de tubería, pérdida de carga para cada tramo y verificación de 
presión en cada tramo, por ramales combinados en donde la población será 
abastecida con conexiones domiciliares, por lo que en esta sección solo se 
especificará el resumen de un tramo, ya que el procedimiento es el mismo. 
 
Deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: 
 
 El diseño se realiza con el caudal de hora máximo Qmh, que es este 
caso es de Qmh = 8,91 lts/seg. 
 En cada nudo, el caudal que entra es igual al caudal que sale. 
 La presión dinámica estará entre 10 y 40 m.c.a. 
 Las velocidades en la red de distribución deben estar entre 0,6 y 2,5 
m/seg, (INFOM) y según fabricante entre 0,4 y 2,0 
 
 Caudal unitario de vivienda = Qmh / núm. de viviendas 
 Presión mínima en los nudos 10 m.c.a. 
 
Los cálculos son los siguientes: 
 
 Caudal por vivienda (Qv) 
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 Densidad poblacional (Dp) 
 
La densidad poblacional se determinará por medio de la cantidad de 
habitantes y el número de viviendas. La fórmula a utilizar es la siguiente: 
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 Caudal de consumo por ramal (Qr) 
 
El caudal de consumo para el ramal 1, de Est-21 a Est-24 se determina 
así: 
 
Qr   Qv (n m. viviendas)           
lts
seg





 Diseño hidráulico 2.2.12.1.
 
A continuación se presenta el procedimiento llevado a cabo para el diseño 
de la línea de distribución del tramo que va de la Est-24 a la Est-26. El cálculo 
se hizo utilizando los siguientes datos: 
 
Q = 1,45 lts/seg  L = 172 m  Cota Est. 24 = 454,80 m 
 
Cota Est 26 = 452,60 m C = 150 
 
Como primer paso se calculó el diámetro requerido, utilizando la fórmula 
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Para chequear presiones y velocidades se usará un diámetro comercial de 
2 pulgadas. 
 
Una vez definido el diámetro interno de la tubería, se procede a calcular el 
valor real de la pérdida en este tramo; por medio de la ecuación de Hazen & 
Williams. Sustituyendo valores se obtiene: 
 
 freal 
                m  (     lts seg)         
(   )     (  )    
       m 
 
Posteriormente, se llevó a cabo el cálculo de la velocidad:  
 
v  
             lts   seg
(     ) 
       m seg 
 
Así mismo, se calculó la cota piezométrica al final del tramo y la presión 
dinámica final: 
 
CPf         m        m          m 
 
Presi n din mica final   CPf   CPEst final 
 
Presi n din mica final                           m.c.a. 
 
Este mismo procedimiento fue llevado a cabo en cada uno de los tramos 





2.2.13. Obras hidráulicas 
 
A continuación se describen las diferentes obras hidráulicas u obras de 
arte que existen dentro de la red de distribución.  
 
 Válvulas de limpieza 2.2.13.1.
 
Son aquellas que se usan para extraer todos los sedimentos que se  
pueden acumular en los puntos bajos de las tuberías y se deben colocar única y 
exclusivamente en la línea de conducción, ya que en la red de distribución, los 
grifos realizan esta función. 
 
Estas válvulas se componen básicamente por una tee a la cual se conecta 
lateralmente un niple (tubería menor de 6 m), además de una válvula de 
compuerta que se puede abrir para que, por medio del agua, se expulsen de la 
tubería los sólidos acumulados.  
 
La ubicación de las válvulas de limpieza se detalla en los planos 
constructivos, para el cual suman un total de 3 válvulas de limpieza.  
 
 Válvulas de aire 2.2.13.2.
 
Las líneas por gravedad tienen tendencias a acumular aire en los puntos 
altos. Cuando se tienen presiones altas, el aire tiende a disolverse y continua en 
la tubería hasta que es expulsado, pero en los puntos altos de relativa baja 
presión, el aire no se disuelve creando bolsas que reducen el área útil de la 
tubería. La acumulación de aire en los puntos altos provoca una reducción del 
área de flujo del agua y consecuentemente se produce un aumento de las 





Con el fin de prevenir este fenómeno debe utilizarse válvulas que ubicadas 
en todos los puntos altos, las cuales permitirán la expulsión de aire y la 
circulación del caudal deseado.  
 
Para este proyecto se utilizaron válvulas de ½ pulgada, colocándose un 
total de 8 válvulas. 
 
 Conexiones domiciliares 2.2.13.3.
 
Estas se construirán inmediatas al cerco de las propiedades, con el 
objetivo de que el costo de las conexiones sea lo más bajo posible. Debido a la 
variación de estas longitudes y para efectos de presupuesto se utilizaron dos 
tubos PVC de    ” por cada conexión domiciliar.  
 
La conexión estará conformada por una válvula de compuerta, una de 
paso, y un contador el cual registrará el consumo de cada conexión domiciliar.  
 
2.2.14. Presupuesto  
 
El presupuesto se integró aplicando el criterio de precios unitarios, 
tomando como base el precio de los materiales que se manejan en la región, 












Tabla X. Presupuesto de sistema de abastecimiento de agua potable 
 




1 PRELIMINARES         
1.01 
REPLANTEO TOPOGRÁFICO , TRAZO Y 
ESTAQUEADO 
        15,10  KM  Q            784,00   Q         11 838,40  
1.02 EXCAVACIÓN    7 247,81   M3   Q              89,41   Q       648 016,15  
1.03 RELLENO    7 247,81   M3   Q              29,64   Q       214 790,39  
2 LÍNEA DE CONDUCCIÓN         
2.01 CAPTACIÓN           1,00  UNIDAD  Q       21 248,88   Q         21 248,88  
2.02 CAJA UNIFICADORA DE CAUDALES           1,00  UNIDAD  Q       14 120,90   Q         14 120,90  
2.03 TUBERÍA HG DE 5"       222,00   ML   Q            808,36   Q       179 455,83  
2.04 TUBERÍA HG DE 4"    1 169,34  ML  Q            310,68   Q       363 290,95  
2.05 CAJA Y VÁLVULA DE AIRE            8,00  UNIDAD  Q         1 076,67   Q           8 613,36  
2.06 CAJA Y VÁLVULA DE LIMPIEZA           3,00  UNIDAD  Q         1 509,18   Q           4 527,54  
2.07 TANQUE DE DISTRIBUCIÓN = 125m3           1,00  UNIDAD  Q     174 439,64   Q       174 439,64  
2.08 HIPOCLORADOR           1,00  UNIDAD  Q         4 279,25   Q           4 279,25  
3 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN         
3.01 TUBERÍA PVC 4", 160 PSI       234,00  ML  Q            133,11   Q         31 147,11  
3.02 TUBERÍA PVC 3" , 160 PSI       258,00   ML   Q              84,90   Q         21 903,19  
3.03 TUBERÍA PVC 2", 160 PSI    1 578,00   ML   Q              43,10   Q         68 010,10  
3.04 TUBERÍA PVC 1 1/2", 160 PSI    1 194,00  ML  Q              31,58   Q         37 704,99  
3.05 TUBERÍA PVC 1", 160 PSI       690,00  ML  Q              22,66   Q         15 637,37  
3.06 TUBERÍA PVC 3/4", 250 PSI       374,00  ML  Q              17,02   Q           6 364,78  
3.07 TUBERÍA PVC  1/2", 315 PSI       378,00   ML   Q              20,70   Q           7 826,29  
3.08 CAJA Y VÁLVULA DE LIMPIEZA           2,00   UNIDAD   Q         1 974,17   Q           3 948,34  
3.09 
CAJA Y VÁLVULA DE CONTROL DE 
RAMALES 4"           1,00  UNIDAD  Q         5 814,45   Q           5 814,45  
3.1 
CAJA Y VÁLVULA DE CONTROL DE 
RAMALES 3"           1,00  UNIDAD  Q         3 760,65   Q           3 760,65  
3.11 
CAJA Y VÁLVULA DE CONTROL DE 
RAMALES 2"           5,00  UNIDAD  Q         2 880,00   Q         14 400,02  
3.12 
CAJA Y VÁLVULA DE CONTROL DE 
RAMALES 1 1/2"           4,00  UNIDAD  Q         1 979,23   Q           7 916,93  
3.13 
CAJA Y VÁLVULA DE CONTROL DE 
RAMALES 1"           2.00  UNIDAD  Q         1 594,80   Q           3 189,59  
3.14 
CAJA Y VÁLVULA DE CONTROL DE 
RAMALES 3/4"           1,00  UNIDAD  Q         1 565,01   Q           1 565,01  
3.15 CONEXIONES DOMICILIARES       288,00  UNIDAD  Q            396,44   Q       114 175,07  
 TOTAL    Q    1 987 985,18 





2.2.15. Programa de operación y mantenimiento  
 
Esta etapa es de suma importancia y debe considerarse prioritaria, ya que 
ningún sistema de agua potable puede funcionar por sí mismo, ni funcionar de 
manera adecuada si se opera de manera inadecuada; por otra parte su 
mantenimiento es indispensable. Por tal razón se pretende que exista un comité 
capaz de resolver de manera inmediata la mayoría de los problemas técnicos, 
operativos y administrativos, que se presenten durante el servicio del sistema 




El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), debidamente organizado, 
es el encargado de velar por el uso adecuado del sistema y de racionar 
equitativamente el suministro en caso de emergencia. Asimismo, debe dirigir al 
encargado del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema e implementar 
los mecanismos de seguridad adecuados, que estén al alcance para evitar 
actos de vandalismo contra el sistema y perjuicio de los usuarios. 
 
Puesto que el Cocode tiene a bien la administración del sistema debe 
efectuar el cobro de la tarifa previamente determinada, en la fecha estipulada; 
dicha tarifa incluye ingresos para cubrir gastos administrativos, reparaciones, 
cambios y mejoras en el sistema. Además, tiene a cargo llevar el registro de 
cuántos usuarios están conectados al sistema y otorgar nuevos derechos de 
conexión, sin sobre pasar la capacidad del sistema, para ello debe elaborarse 
un reglamento interno de la comunidad, esta actividad se recomienda que sea 






Para que la administración sea funcional, la comunidad tiene que estar en 
completo acuerdo con los diferentes elementos que intervienen o que 
componen a la misma, por lo que el comité, la tarifa y los reglamentos sobre el 
uso del agua deben determinarse o avalarse en una asamblea comunitaria. 
 Operación 
 
El encargado del funcionamiento debe ser preferiblemente un fontanero 
asalariado, que realizará inspecciones periódicas a todos los componentes 
físicos del sistema para garantizar el adecuado funcionamiento. 
 
Entre las actividades más comunes del fontanero están: detectar posibles 
fugas cuando se registra continuamente insuficiente; efectuar reparaciones 
necesarias; alimentación y limpieza del sistema de desinfección; mantener 
limpia las unidades y velar por el buen funcionamiento de todas las obras 
complementarias. Si no se cuenta con un fontanero, entonces, el comité de 
vecinos será el encargado de realizar dichas actividades. 
 
Es importante enfatizar que ningún sistema de agua funciona 
adecuadamente sin la supervisión del elemento humano; de lo contrario, el 




En época de invierno es recomendable visitar la fuente de agua por lo 
menos una vez al mes o cuando se crea necesario debido a la cantidad de 
precipitación que se haya dado. Esto se hará para detectar desperfectos, el 
estado de la misma y para corregir algún problema encontrado; se limpiará la 
fuente de maleza y vegetación, escombros o cualquier otro material que dé 





Observar si hay deslaves o hundimientos de tierra, además se debe 
verificar si existen áreas húmedas anormales sobre la línea de conducción o 
distribución; si es así, explorar la línea enterrada para controlar posibles fugas 
de agua. 
 
Se debe revisar el buen funcionamiento de las válvulas, abrir y cerrar las 
mismas lentamente, para evitar daño a la tubería debido a las altas presiones, 
también se deberá observar que no haya fugas o rupturas; si existieran, deben 
repararse o cambiarse. Esta actividad puede realizarse cada 4 meses o cuando 
sea necesario. 
 
Realizar limpieza e inspecciones constantes al tanque de distribución, por 
lo menos una vez al mes, observando que el mismo no tenga grietas o 
filtraciones; se debe verificar que la escalera que conduce a la parte superior y 
que la tapa de visita estén en buenas condiciones, además vigilar que las 
válvulas de limpieza, tubos de salida y distribución, así como el sistema de 
desinfección se encuentren en buen estado. 
 
La red de distribución es la que constituye todo el sistema de tubería 
desde el tanque de distribución, hasta aquellas líneas de las cuales parten 
tomas o cualquier tipo de conexiones; las mismas se deberán inspeccionar, 
recorriendo las vías por las que se encuentra enterrada la tubería de la red, con 
el fin de detectar y controlar fugas u otras anomalías. Esta actividad se 
recomienda realizarla cada cuatro meses. 
 
2.2.16. Propuesta de tarifa 
 
Un sistema de agua potable no es solamente la fase de construcción, se le 





sostenibilidad del mismo durante el período para el que ha sido diseñado. Esto 
implica que es necesario contar con recursos suficientes para operar el sistema, 
darle un mantenimiento preventivo y cuando así lo amerita también correctivo; 
dichos recursos sólo pueden obtenerse a través del pago mensual de una tarifa 
que cada una de las viviendas deberá cancelar. 
 
 Costo de operación (O): 
 
Representa el pago mensual al fontanero por revisión de tubería, 
conexiones domiciliares, mantenimiento y operación de los sistemas de 
desinfección. Estimando que recorrerá 3 kilómetros de línea, revisará 20 
conexiones, atendiendo el cuidado y limpieza. Además, se contempla un factor 
que representa las prestaciones. Por lo que se tiene: 
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 Costo de mantenimiento (M): 
 
Este costo se utilizará para la compra de materiales del proyecto cuando 
sea necesario mejorar o sustituir los que estén instalados. Se estima como el 4 
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 Costo de tratamiento (T): 
 
Este será el que se requiere para la compra y mantenimiento del método 
de desinfección, gasto mensual. 
 
T Costo tableta    m. de tabletas 
 
T  Q            tabletas   Q        mes 
 
 Costo de administración (A): 
 
Representa el fondo que servirá para gastos de papelería, sellos, viáticos, 
entre otros. Se estima un 15% de la suma de los anteriores. 
 
       (O   T)      (                     ) Q          mes 
 
 Costo de reserva (R): 
 
Cantidad de dinero dedicada a cualquier imprevisto que afecte al proyecto. 
Será del 12% de la suma de los costos de operación, mantenimiento y 
tratamiento. 
 
       (O   T)      (                     ) Q          mes 
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Se propone una tarifa mínima de Q 15,00 por servicio mensual. Este es un 
valor accesible para la población, ya que las tarifas que la municipalidad 
propone oscilan entre Q 10,00 y Q 25,00 mensuales. 
 
2.2.17. Elaboración de planos 
 
Los planos constructivos para el sistema de abastecimiento de agua 
potable se presentan en el apéndice; están conformados por: planta de 
conjunto, planta y perfil de línea de conducción y red de distribución, obra de 
captación y caja unificadora de caudal, detalles generales y estructurales de 
tanque de distribución, detalle del sistema de cloración y conexión domiciliar. 
 
2.2.18. Evaluación socioeconómica 
 
En general, los proyectos de sistemas de abastecimiento de agua potable 
tienen un gran componente social, el cual da el proyecto un enfoque para el 
análisis de su evaluación en este sentido.  Deben entonces considerarse los 
efectos indirectos y de valorización social, de beneficio y costo que conlleva su 
instalación y manejo. Sin embargo, una evaluación económica del proyecto 








 La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos y 
financieros es de utilidad para conocer la rentabilidad que generarán. Para ello 
se utilizarán los métodos del valor presente neto y la tasa interna de retorno, 
que se describen a continuación. 
 
 Valor presente neto (VPN)  2.2.18.1.
 
Se utiliza para comparar alternativas de inversión. Consiste en transformar 
la inversión inicial, los ingresos y egresos anuales, así como valores de rescate 
futuros de un proyecto a un valor presente, a manera de determinar si este es 
rentable al término del periodo de funcionamiento. 
 
Debido a la característica del proyecto, la inversión inicial no es 
recuperable y deberá ser proporcionada por alguna institución, sea o no 
gubernamental. Para el análisis de VPN, este rubro no se considerará debido a 
que se analiza si el proyecto es auto sostenible. 
 
Los datos utilizados para el cálculo del VPN son los siguientes: 
 
 Ingreso anual = Q 15,00 /mes x 288 viviendas x 12 meses = Q 51 840,00 
 Egreso anual = 2008,96 x 12 meses = Q 24 107,52 
 Tiempo (n) = 20 años 















Fuente: elaboración propia, con programa AutoCAD 2014. 
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Con la tarifa propuesta, el proyecto podrá cubrir todos los costos de 
operación y mantenimiento que se necesitan durante el período de 
funcionamiento. Además, se dispondrá de una cantidad de dinero adicional para 







 Tasa interna de retorno (TIR) 2.2.18.2.
 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 
inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o 
valor presente neto (VPN) es igual a cero. El VPN es calculado a partir del flujo 
de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. La tasa 
interna de retorno es el tipo de descuento que hace igual a cero el VPN. La TIR 
es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para comparar 
la factibilidad de diferentes opciones de inversión. Generalmente, la opción de 
inversión con la TIR más alta es la preferida. 
 
Si la TIR es mayor o igual al costo de capital se acepta el proyecto, de no 
ser este el caso entonces se rechaza. La expresión que se utiliza es la 
siguiente: 
 
T R  VP   E E  C OS   VP COSTOS    
 
 
Para calcular la TIR se procede por el método de prueba y error, este 
consiste en delimitar un rango, el cual, debe existir un VPN negativo y un VPN 
positivo, para luego interpolar, y así, encontrar la tasa de retorno requerida, la 
cual sirve de guía para determinar la tasa de rendimiento que general una 
rentabilidad neutral. 
 
Tasa 1 VPN (+) 
TIR VPN = 0 
Tasa 2 VPN (-) 
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Debido a que el presente proyecto es de carácter social, es imposible 
obtener una tasa interna de retorno TIR atractiva; por lo que el análisis 
socioeconómico que se realiza a nivel municipal para este tipo de inversión es 
de costo/beneficio, este se determina de la siguiente manera: 
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Las instituciones de inversión social toman las decisiones con base en el 
valor anteriormente obtenido y las disposiciones económicas que posean. 
Según las expectativas de las entidades que colaboran con la municipalidad de 
Escuintla, se tiene un rango aproximado de hasta Q.800.00 por habitante. 
 
De lo anterior, se concluye que el proyecto podrá ser considerado 














3.1. Impacto ambiental 
 
Es cualquier alteración de las condiciones ambientales o creación de un 
nuevo conjunto de condiciones ambientales, adversas o benéficas, provocadas 
por la acción humana o fuerzas naturales. 
 
3.2. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)  
 
En sentido estricto, la ecología ha definido al ambiente como el conjunto 
de factores externos que actúan sobre un organismo, una población o una 
comunidad.  Estos factores son esenciales para la supervivencia, el crecimiento 
y la producción de los seres vivos que inciden directamente en la estructura y 
dinámica de las poblaciones y comunidades.   Dentro de la naturaleza, también, 
entra lo que la sociedad construye a través de su accionar.  Generalmente,  
esto es lo que se identifica como “ambiente”. 
 
Podría definirse el Impacto Ambiental (IA) como la alteración, modificación 
o cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta magnitud y 
complejidad, originado o producido por los efectos de la acción o actividad 
humana.  Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un 
plan, o una disposición administrativo-jurídica con implicaciones ambientales. 
 
Debe quedar explicito que el término impacto no implica negatividad, ya 





ambiental está destinada a predecir, identificar cuáles acciones que pueden 
influir en la calidad de vida del hombre y su entorno. 
 
3.3. Evaluación de impacto ambiental del proyecto diseño de puente 
vehicular río Dínamo para la colonia Popular 
 
Para la construcción de un puente vehicular los impactos se consideran 
poco significativos, por lo que se puede realizar una evaluación rápida, dicha 
evaluación debe contener información básica y establecer con suficiente nivel 
de detalle los impactos negativos previstos con sus respectivas medidas de 
mitigación. A continuación se presenta una evaluación de los impactos que el 
proyecto pueda generar al ambiente: 
 
 Ubicación: río Dinamo, colonia Popular, Escuintla, Escuintla 
 Tipo de proyecto: puente vehicular de doble vía, de concreto armado en 
camino rural. 
 
Tabla XI. Impactos negativos durante la ejecución 
 
 Impacto ambiental previsto 
El presente impacto ambiental negativo 
requiere de medidas de mitigación 
específicas que deberán ser implementadas 
por: 
Actividad Ejecutor Comunidad Municipalidad 
Deslaves de material  x   
Erosión de cortes x   
Disposiciones inadecuadas de materiales de 
desperdicio. 
x   
Alteración del drenaje superficial x   
Contaminación de cuerpos de agua por 
causa de los insumos utilizados durante 
construcción. 
x   
Contaminación del aire por polvo generado 
en construcción.  






Continuación de la tabla XI. 
 
Alteración del paisaje como consecuencia de los cortes.   x  
Riesgos para la salud de los trabajadores x   
Generación de desechos de sólidos derivados de las 
actividades de los trabajadores de la obra. 
x   
 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla XII. Consideraciones especiales 
 
CONSIDERACIONES SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS 
Se ubica dentro de un área protegida legalmente 
establecida 
No 
Nombre del área protegida No aplica 
Categoría de manejo del área protegida No aplica 
Base legal de la declaratoria del área protegida No aplica 
Ente administrador del área protegida No aplica 
Ubicación del proyecto dentro de la zonificación del 
área protegida 
No se encuentra dentro de áreas 
protegidas 
Por la ubicación del proyecto dentro de áreas del 
SIGAP 
No aplica 
Consideraciones sobre ecosistemas naturales  
Cruza el proyecto un ecosistema terrestre natural No aplica 
Estado actual del ecosistema  No aplica 
OTRAS CONSIDERACIONES 
Zona de alto valor escénico  No 
Área turística No 
Sitio ceremonial  No 
Sitio arqueológico No 
Área de protección agrícola No 
Área de asentamiento humano  No 
Área de producción forestal No 
Área de producción pecuaria  No 
 








Tabla XIII. Medidas de mitigación 
 
Impacto ambiental previsto Plan de mitigación 
Deslaves de material  
Colocar muros de protección 
elaborados con rocas del área para 
evitar daños a la obra y lesiones a las 
personas que se encuentren 
laborando en la misma. 
Disposiciones inadecuadas de materiales de 
desperdicio. 
Colocar los materiales de desperdicio 
en un área que no provoque daños ni 
molestias a las comunidades 
cercanas. 
Alteración del drenaje superficial 
Tomar precauciones necesarias para 
que al modificar el flujo del agua no 
afecte a las poblaciones cercanas, 
especialmente en época de invierno. 
Contaminación de cuerpos de agua por causa de los 
insumos utilizados durante construcción. 
Tratar en la medida de lo posible no 
utilizar aditivos ni materiales que sean 
tóxicos y si se utilizan aplicarlos de 
manera que no contaminen el agua. 
Contaminación del aire por polvo generado en 
construcción.  
Advertir a las comunidades cercanas 
sobre la generación de polvo para 
que los habitantes puedan tomar sus 
precauciones. 
Alteración del paisaje como consecuencia de los 
cortes.  
Tratar en la medida de lo posible no 
alterar ni modificar el paisaje si no es 
necesario. 
Riesgos para la salud de los trabajadores 
Proporcionar el equipo de protección 
adecuado al personal que laborará en 
la obra 
Generación de desechos de sólidos derivados de las 
actividades de los trabajadores de la obra. 
Colocar recipientes donde los 
trabajadores puedan depositar sus 
desechos (basura) y así mismo 
proveer el lugar con letrinas 
temporales. 
 











3.4. Evaluación de impacto ambiental del proyecto sistema de 
distribución de agua potable para la comunidad Ceylán 
 
A continuación se presenta una evaluación de los impactos que el 
proyecto pueda generar al ambiente: 
 
 Residuos o contaminantes que serán generados: 
 
El principal impacto ambiental que se asocia con la construcción de 
acueductos rurales es el causado al sistema edáfico, por cuanto el renglón de 
trabajo más relevante en esta actividad es el zanjeo de las líneas de 
conducción, de la red de distribución, la preparación del sitio de construcción de 
los tanques y otras obras de arte. Se generará polvo como residuo; el 
excedente de tierra proveniente del zanjeo es insignificante y siempre es 
colocado como parte del material del relleno en el proceso de relleno y 
compactación de zanjas. 
 
 Emisiones a la atmósfera: 
 
Con excepción del polvo que se genera en el momento de la excavación y 
relleno de zanjas, no se provocarán emisiones de ningún tipo a la atmósfera. 
 
 Descarga de aguas residuales: 
 
Una vez construido y puesto en operación el proyecto se descargan aguas 
residuales no contaminadas, provenientes del sistema (tanque de distribución), 
al sistema edáfico. 
 





No se generan desechos sólidos. Para la disposición de las aguas 
residuales resultantes de la utilización del sistema, la comunidad no cuenta con 




No se generarán ruidos en la operación del sistema; en la ejecución, no se 
generarán ruidos que causen daños a la comunidad. 
 
 Contaminación visual: 
 
Dentro de los aspectos más relevantes para la contaminación visual será 
la estructura del tanque de almacenamiento, el cual será visible para los 
habitantes de la comunidad. 
 
3.4.1. Plan de mitigación 
 
 Como consecuencia del abastecimiento de agua potable a las viviendas 
se generan aguas grises, se propone como solución a la descarga de las 
aguas servidas, la implementación del sistema de drenaje sanitario. 
 
 En cuanto al excedente de suelo proveniente del zanjeo para la 
colocación de la tubería, como en general es insignificante y no amerita 
un acarreo hacia algún botadero, este excedente se colocará a lo largo 
de las zanjas al momento de rellenar y compactar. 
 
 Para mitigar la contaminación visual que genera la ubicación del tanque 











1. El proyecto del puente vehicular para la comunidad Popular, tendrá una 
longitud de 12 m, un ancho útil de rodadura de 4 m, soportara una carga 
de 13,64 ton (AASHTO H15-44), contará con banqueta para paso 
peatonal y baranda, el costo total directo del proyecto es de                       
Q 618 243,53. 
 
2. El proyecto sistema de distribución de agua potable para la comunidad 
Ceylán beneficiará una población actual de 2 932 habitantes. Los 
componentes del proyecto son: 1 391,34 metros red de conducción, un 
tanque de distribución de 125 m3, 4 706 metros red de distribución, obras 
hidráulicas y 288 unidades de conexiones domiciliares, el costo total 
directo del proyecto es de Q 1 987 985,18. 
 
3. La construcción del proyecto de diseño de puente vehicular para la 
colonia Popular y del sistema de agua potable para la comunidad Ceylán, 
beneficiará a sus habitantes, dándole acceso y llevando desarrollo al 
lugar, tanto económico como social, elevando su nivel de vida. 
 
4. La elaboración de los proyectos presentados en este informe, se han 
planteado de acuerdo a las necesidades del municipio de Escuintla y la 
ejecución de los mismos serán de gran beneficio para el desarrollo 






5. Para cada diseño se utilizaron los reglamentos y códigos 
correspondientes, de acuerdo con las normas guatemaltecas, que 
respaldan los procedimientos utilizados y valores de diseño obtenidos. 
 
6. A través del Ejercicio Profesional Supervisado, el estudiante de 
Ingeniería Civil tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos 
aprendidos a los largo de la carrera y dar solución a una necesidad o 
problema real de una comunidad, adquiriendo a través de ello 












A la Municipalidad de Escuintla, Escuintla: 
1. Verificar que la empresa que se contrate para la construcción de los 
proyectos posea la experiencia y conocimientos necesarios en el ramo, 
para evitar que los sistemas puedan mostrar problemas de 
funcionamiento.  
 
2. Garantizar la supervisión técnica durante la ejecución de los proyectos 
para que estos se realicen correctamente, respetando los diseños y  
especificaciones establecidas, buscando con ello que se cuente con la 
calidad necesaria, que garantice un óptimo funcionamiento del proyecto. 
 
3. Organizar el comité que velará por la administración del sistema de 
abastecimiento de agua potable e informar a los usuarios sobre los 
problemas, costo de mantenimiento, contratación de fontaneros y demás 
aspectos, relacionados con la administración del proyecto. 
 
4. Crear un fondo monetario para el mantenimiento del puente y carretera, 
para que se mantenga en buen estado obteniendo las proporciones y la 
comodidad necesaria. 
 
5. Promover las medidas de mitigación para proteger el sistema contra 
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Apéndice 1. Diseño de puente vehicular para el río Dínamo en la 
colonia popular  
 
Apéndice 2. Sistema  de distribución de agua potable  para la 


























































































































Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería, Usac.  
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